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vI. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabudio namo, esandio Liepq g. 14, Kulautuva, Kauno r. sav., atnaujinimo (modernizavimo)
investicinis planas rengiamas pagal sutarti Nr. - , pasiraSytq 2018-01-09. Prie investicinio plano
pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0119-02788, pastato energinis
naudingumas F klase. Dokumentai, kuriais remiantis rengiamas daugiabudio atnaujinimo investicinis
planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0119-02788, kadastrine byla. Investicijq
planas neprieStarauja Kauno miesto patvirtinto bendrojo plano 2014-04-10 Nr. T-209 sprendimams.

Investicinio plano rengejas: Gediminas Butkus, atestato Nr. INV 0031, Pilies g. 8 LT-91232,
Klaipeda, mob. telefonas 868221554. Statybq inZinierius Vytautas Kurlys atestato Nr. 31109, i5duotas
20 13 -0 4-3 0, Pilies g. 8 LT -9 1 232, Klaipbda, m ob. Telefon as 868268292.

Visi pasiiilymai yra pateikiami, kaip prieSprojektinis sprendimas projektavimo darbams.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau-namo) TIPO
APIBUDINIMAS

Namo konstrukcija (pagal sienry mediiagas) - Silikatiniq plytq mtiras;
AukStq skaidius - 3;
Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kuri pasta[4as llamas, serijos Nr. Qeigu yra) - 1967

m.
1.4. Namo energinio naudingumo klase, sertifikato Nr., iSdavimo data- F, KG-0119-02788,2018-

0l-24
Namui priskirlo Zemes sklypo plotas (to') -
Atkuriamoji namo vefte, tfkst. Eur Q;agal Neklnojamojo turto registro duomenis) -

lnvc*tieinio Plano

Gediminas Bufltus

ateshto Nr. INV 0031
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2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lenteld.

Eil. Nr. Pavadinimas
Mato
vnt.

Kiekis,
vnt.

Pastabos

I 2 aJ 4 5

2.1 Bendrieii rodikliai
2.1.1 Butu skaid US vnt. t2 Gyvenamosios paskirlie s

patalpos - butai.2.1.2. Butu naud nsas olotas m" 529.55

2.1.3.
Namo negyvenarnosios paskirties patalpq
skaidius*

vnt. Administracines,
negyvenamosios, prekybos
paskirties patalpos.2.r.4.

Narno ne gyvenamosios paskirties patalpq
bendrasis plotas m2

2.1.5.
Namo butq ir kitq patalpq naudingasis
ft endrasis) nlotas (2.1.2+2.1.4\ m2 5?q 55 Naudingas pastato plotas.

2.2. Sienos (nurodyti konstrukcii4)

2.2.1
I5oriniq sienq plotas (atemus langq ir kitq
angq plot4), iskaitant angokra5dius

m2 449,76

Kerarniniq plytq mflras.
Sienq plotas be cokolio
414,25 m2, angokra5diai
J).) I m-

2.2.2.
I5oriniq sienq Silumos perdavimo
koeficientas

W/m2K 1,36
Silumos perdavimo
koeficientas apie 4,5 karto
didesnis uZ leistinaii.

2.2.3. Cokolio plotas m2 139,44

50 cm storio surenkamq
g/b blokq. AntZemine
pamato dalis - 59,7 6 m2 ,

poZemine pamato dalis (iki
grindu) 79.68 m2

2.2.4. Cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,43
50 cm storio g/b surenkami
blokai.

L.J. Stosas (nurodyti konstrukcii a)

2.3.1 Stogo dangos plotas mz 244,20
Sutapdintas stogas.
Silumos perdavimo koef.
apie 2.8 kalto didesnis uZ

leistinEj!.2.3.2.
Stogo ar perdangos pastogeje Silurnos

oerdavimo koeficientas
W/m2K 0,85

2.4. Butu ir kitu patalpu lansai ir balkonu durys
2.4.r Langq skaidius, i5 jq: vnt. 39 Lan su pieSinys skirtin gas

241 I
Langq, pakeistq j nraZesnio Silumos
pralaidumo langus, skaidius

vnt. 39
Langai su v ienkamerinrar s

stiklo paketais.

2.4.2. Langq plotas, i5 jq: m2 88,59 Langr; pie5inys skirtingas

2.4.2.1
Langq, pakeistrl j nraZesnio Silumos
pralaidumo langus. plotas

m2 88,59
Langai su v ienkamerini ai s

stiklo paketais.

2.4.3. Balkonq (lodZijq) durq skaidius, i5 jq: vnt 8 Balkonu durvs butuose.
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2.4.3.r
Balkonq (lodZijq) dury, pakeistq !
maZesnio Silumos pralaidumo duris,
skaidius

vnt. 8

Durys su vienkameriniais
stiklo
paketais (plastikiniai)

2.4.4. Balkonq (lodZijq) durq plotas, i5 jq: nf 11,76

2.4.4.1
Balkonq (lodZijq) dury, pakeistq !
maZesnio Silumos pralaidumo duris,
nlotas

m2 11,76
Durys su vienkameriniais
stiklo paketais
(nlastikiniai)

2.5.
Bendrojo naudojimo patalpq (laiptiniq,
riisig, Silumos punktq ir kitq) langai ir
lauko durys

2.5.1 Langq skaidius, iS jq: vnt. 11

Plastikiniai langai
(laiptiniq -7 vnt., rtisio - 3

vnt., stogo priestato
medinislansas-1vnt.)

2.5.1.1
Langq, pakeistq !maZesnio Silumos
laidumo langus, skaidius

vnt l0
Langai su vienkameriniais
stiklo paketais (plastikiniai
bei vienas metalinis).

2.5.2. Langq plotas, i5 jq: m2 8,50

Plastikiniai laiptiniq langai
(19,68 m21. Mediniai
langai (laiptiniq - 19,48
m2, riisio - 6,03 m2)

2.5.2.1
Langq, pakeistq imaZesnio Silumos
laidumo langus, plotas

m2 8,50

Langai su vienkameriniais
stiklo paketais (plastikiniai
bei vienas metalinis).
Laiptiniu lansai.

2.5.3. Lauko duru skaidius vnt. al Durys metalines su
spynomis (riisio - 1 vnt.,

iejimo- 1vnt., stogo
priestato medines durys - 1

vnt.)

2.5.4. Lauko durq plotas m2 4,96

2.6. Rlsys
2.6.1 RDsio perdanga m2 2r4,r2 Tu5tumines gelZbetonines

plok5tes Silumos
perdavimo koef. apie 2
karlus didesnis uZ
leistinqji, grindq ant grunto

-2,3 karto.

2.6.2. Rtsio Silumos perdavimo koeficientas Wm2K 0,71

lnvaGsdnio P{tno rengdiaE:

Gediminas Bdltus Z
.tetfttto Ht. INV 0031
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3. NAMO KONSTRUKCTJ.U rR_rNzrNERrNrU STSTEMU FTZTNES-
, TECHNINES BUKLES IVERTINIMAS

2 lentel6.

Eil. Nr. Vertinimo
objektas

*q)
ac!Ftr
q)F
t{ q)

>

l5sanus btrklds apra5ymas
(defektai, deformacijos,

nusiddv€jimo lygis ir pan.)

fvertinimo pagrindai
(kasmetiniq ir neeilinig

apZilrq, statybos
tyrinEjimq ir vizualin6s

apZiuros aktr; datos,
registracijos numeriai,

wkdvtoiai)

3.1 I5orines sienos aJ

Sienos -50 cm siliktiniq plyq,
neapSiltintos. Ant sienq
pastebeta itrflkimr4. Silikatiniq
plytq sienq Silumos perdavimo
koef. U=l,36 W/m2K, apie 4,5
karto didesnis uZ leistinqj!
Urr.rn:0.30 Wm2K.

Yizuali apLifia atlikta
2018-01-15, ap21ir4,
matavimus bei foto
fiksacij4 atliko Gediminas
Butkus, atestato nr. INV
0031 ir Vytautas Kurlys,
kvalifikacijos atestato nr. -
31109

J.Z
Parnatai ir
nuogrindos

aJ

Parnatuo se defektq, deformacij q
nepastebeta. Pamatai
neaoSiltinti.

J.J. Stogas aJ

Plok5dias sutapdintas su

prilydomqja bitumine.
Sutapdinto stogo biturnine
danga nepakeista, be apSiltinirno
sluoksnio.

3.4"

Butq ir kitr; patalpq
langai ir balkonq
durys

4

Visi langai butuose pakeisti
naujais PVC langais su

vienkameriniais stiklo paketai.
Tarpai tarp remq ir sienos
uZpildyti poliuretaninemis
outomis.

3.5.
Balkonq ar lodZijq
laikandiosios
konstrukcijos

5

Balkonq g/b pado apsauginis
sluoksnis, kai kur i5trupejgs,
arnatDra paZeista korozijos.

3.6. R[sys 3

R[sio g/b perdanga - papildomai
neap5iltinta. Pavoj ingq itrlkimq
nepastebeta. Fizine bDkle
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patenkinama.

Y intali apLiir a atlikta
2018-01-15, apLiirq,
matavimus bei foto
fiksacij4 atliko Gediminas
Butkus, atestato nr. NV
0031 ir Vytautas Kurlys,
kvalifikacijos atestato nr. -
31109

3.7.

Bendrojo
naudojimo patalpLl
langai ir lauko
durys

aJ

Laiptines langai plastikiniai, su
vienkameriniais stiklo paketai..
Rfisio langai plastikiniai. fej imo

i laipting ir rfsio durys
metalines. Tambiiro durys
patenkinamos btikles.

3.8. Sitd5.mo sistema J
Butuose irengti dujiniai katilai.
Katilq bfrkle patenkinama.

3.9.
Kar5to vandens
sistema

aJ
Kar5tas vanduo ruoSiamas
dujiniu katilu.

3.10. Vandentiekis 3

Tiekiamas i5 kieme esandio
vandens Sulinio. centralizuotq
miesto tinklq. Magistraliniai
vamzdliai ir stovai atnauiinti.

3.11
Nuotekq Salinirno
sistema

2
Magi stral in iai v amzdLiai ir
stovai atnaujinti, jq bDkle gera.

3.12. Vedinimo sistema J

Ventiliacija - nat[rali kanaline.
Kanalq angos virtuvese ir
sanitariniame mazge. Oro
pritekejimas vyksta per langq ir
durq nesandarumus, oro
i5traukimas vyksta per
ventiliacii os kanalus.

3.13.
Bendrieji elektros ir
apdvietimo
irensiniai

I
J

Laiptiniq patalpq ap Svietimo

lrangos b[kle patenkinama.

3.14. Liftai Nera

3.1s. Laiptind a
J

Laiptines Sildomos,
ventiliuoj amos per varstomas
lauko duris, sanitarine -
higienine biikle laiptinese
patenkinama.

3.16. Cokolis a
J

Cokolio tinkas kai kur itrtikgs,
vietomis nutrupej gs. Cokolis
neapBiltintas.

3.17 .
Lietaus vandens
nuotekos

3
I5orinis lietaus vandens
nuvedimas. Blkld patenkinama.

lnvssdtito plsno lengdias:

csdiminas Bs!lJ.'
itJtuu Ht. tuv oolt
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* fvertinimo skale: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus btitina
remontuoti); 1 - labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniq gyvybei arba
galimi dideli ekonominiai nuostoliai del papildomq pastato paZeidimq).

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO
IVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Silumos energijos s4naudos pagal esam4 padet!, 3 metai.

3 lenteld.

4.2. Pagrindines Silumos nuostoliq prieZastys pagal namo esamos padeties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:
4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas - 112,94 kWh/m2lmetus;
4.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stog4 - 36,15 kwh/m2lmetus;
4.2.3. Silumos nuostoliai per pastato grindis vir5 nesildomo rflsio - 18,75 kWh/rn2lmetus;
4.2.4. Silumos nuostoliai per pastato langus - 31,30 kWh/m2lmetus;
4.2.5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius - 18,06 kWh/m2lmetus.

rnvedud Sdiusi

C"aim ?+
ateshto Nr' lNv wo t

I 2 a
J 4 5

4.t.1

Skaidiuojamosios namo Silumines
energijos s4naudos patalpq .Sildymui
pagal energinio naudingumo sertifikato
duomenis.

kWh/metus

kWh/m2lnretus

4.r.2. Namo enersinio naudinsumo klase Klase F

4.1.3.

Faktines Silumines energij os s4naudos
namo patalpq Sildymui pagal
ankstesniqjq 3-jq metq iki projekto
rensimo metu vidurki

kWb/nretus

kWh/m2lnretus

Sitaymo sezonas - 7
menesiai

4.t.4.
Nurodytq Sildymo sezonq vidutinis
dienolaipsniu skaidius

dienolaipsnis 3924,80

4.r.5.
Silurnines energijos s4naudos patalpq
Sildvmui vienam dienolaiusniui

kWh/dienolaipsniui 25,r35
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5. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNTZAVTMO) PRTEMONES

4 lenteld.

Invgt0rlniu Piano ivngelat:

Gediminas Buti1tl-4

Priemoniu paketas A

8il.
Nr.

Priemon6s
paYadinimas

Numatomi priemoniu techniniai-+ne reiniai rodikliai

Trumpas priemon6s
apra5ymas, nurodant

konstrukcinig sprendimrl
principus, techninds lrangos

charakteristikas ir pan.

Atitvaros
Silumos

perdavimo
koeficientas,
U (Wm2IC)

ir/ar kiti
rodikliai*

Darbq kiekis
(m2, m, vnt.)

I 2 aJ 4 5

5.1

Energijos
efektyvum4
didinaniios
nriemonds

5.1.1

Sildyno ir (ar)
kar5to vandens
sistemq
pertvarkymas ar
keitimas

Visuose butuose paliekami esami
Silumos Saltiniai (duj iniai katilai)
skirstonrieji kar'5to vandentiekio,
Sildymo sistemos v arnzdynai,
Sildymo prietaisai.

frenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojandiq norminiq
dokurnentu reikalavimus.

5.1.2.

Vedinimo
sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas

Ventiliacij os sistemos renovacija

- vedinirro kanalq iSvalymas,
biocheminis apdorojimas, bei
pakelimas 30 cm virS
auk5diausio parapeto taSko,
sand arinimas, apskardinimas,

irengiama apsauga nuo pauk5diq.

frenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoj e galioj andiq norminiq
dokumentu reikalavirnus.

Valymas - 45,0 m.,
Groleliq keitirnas - 24
vnt.

5.1.3.

Stogo ar
perdangos
pastogeje
Siltinimas,

iskaitant stogo
konstrukcijos
sustiprinim4 ar
defonnaciiu

Stogas 5iltinarnas mineralines
vatos arba polistireninio
putplasdio plok5temis dviem
sluoksniais. frengiarna nauja
dviejq sluoksniq prilydomoji
polimerine bitumine danga.
Panaikinama
nebeeksoloatuoi amo kamino

0,l6

Sutapdinto stogo
ap5iltininras - 244,20 n2.
Stogeliai - 30,08 rn2.

Lietaus nutekejimo
vanzdynqkeitirnas -
90,0 m., I5vadq keitimas
iki Sulinio 20.0 m.

ollJ'."to t't,. truv onsl-
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Salinim4, stogo
dangos keitim4,
lietaus nuvedimo
sistemos
sutvark5nn4 ar

irengim4, arba
naujo Slaitinio
stogo (be patalpq
pastogeje)

irengimas
(!skaitant
kopedias i
pastogg),
ap5iltinant ji arba
perdang4
pastogeie

konstrukcij a. f rengi amo s

apsaugines tvoreles. Lietaus
vamzdyn4 keitimas.

[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoj e galiojandiq norminiq
dokumentu reikal avimus.

5.r.4.

I5oriniq sienq
(taip pat ir
cokolio)
Siltinimas,

iskaitant sienq
(cokolio)
konstrukcijos
defektq
paSalinim4,
esamrl
lietvamzdZi4
demontavim4,

irengim4 ar
keitim4, elektros,
dujq ar kitt4
sistemq ar

irengimq nuo
Siltinamos sienos
(cokolio)
atitraukirn4
(i5skyrus keitim4
naujais) ir
nuogrindos
sutvarkym4

Fasadiniq sienq ap5iltinimas
termoizo liacinemis polistireninio
putplasdio plok5temis, apdailos
strukturinio tinko irengimas.
Tinko daZq sudetyje numatoma

iteryti priedq, neleidZiandiq augti
pelesiniams grybams.
Angokra5diq ap5iltinimas2 - 5
cm storio izoliacinemis
plok5temis, apdailos struktflrini o
tinko irengimas. Sienq tarp butq
ir istiklinamq balkonq
apSi ltinimas plonesniu
termoizoliacijos sluoksniu 5 cm,
apdailos irengimas. Cokolio ir
pamatq (visas pamatas iki riisio
grindq) apSiltinimas i5 i5ores
tennoizo liacinemis plokdtemis,

lrengiant hidro izoliacij 4 bei
apdailq (klinkeris). Vedinamos ir
drenuojandios nuogrindos

irengimas, Balkonq apsauginiq
tvoreliq ap5iltinimas,
sutvarkymas ir pritaikymas prie
fasado. Taip pat privalu atitraukti
inZinerinius tinklus nuo
Siltinarno fasado.

{renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoj e galiojandiq norminiq
dokurnentu reikalavirnus.

Sienq - 0,20
Cokolio -
0,25

Fasado sienq apiiltinimas
1.

- 5 | /,) I m" slenLl tarp
balkonq ir buttl
ap5iftinimas - 36,7 4 m2,

angokraidirtr apSiltinimas

- 35,51 m2, cokolio ir
pamatq apSiltinimas -
139,44 m2,

balkonq apsauginiq
tvoreliq apSiltinimas -
46,29 m2

lnvEtildnio Plsno rBn$el6B:

Gedimina$ Bu$uc
atettato Nr. INV 0031

l0
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5.1 .s.

Bendrojo
naudojimo
patalpose esandiq
langq keitimas ir
bendrojo
naudojimo lauko
durq (iejimo,
rDsio) keitimas
(iskaitant
susijusius
apdailos darbus),
jejimo laiptq
remontas ir
pritaikyrnas
neigaliqjq
poreikiams

Rflsio, iejimo ir stogo priestato
durq keitimas. Senq remq
iSemimas ir naujq istatymas,
regul iavimas. tvirtinimas,
sandiirq tarp staktq ir sienos

hermetizavimas. mechaninio
pritraukejo montavimas. Stogo
priestate medinio lango keitimas
nauju PVC langu, mediniq remq,
palangiq i Semimas, plastikiniq
blokq istatymas, reguliavimas,
tvirtinimas, palangiq istatymas,
sandflrq hermetizavimas, vidaus
angokra5diq aptaisymas g/k
plok5temis bei jq nudaZymas.
Esant techninems galimybems
laipting pritaikyti neigaliqjq
poreikiam.s. Darbai turi atitikti
Lietuvoj e galioj andiq norminiq
dokumentu reikalavimus.

Rflsio durys - 7,74 m2, I
vnt., {ejimo durys - 2,10
m2, 1 vnt., Stogo priestato
medines durys - 1,12 m2,

1 vnt, stogo priestato
medinis langas - 0,48 m2,
I vnt.

5.1.7.
Balkonq

istiklinimas

lstiklinami balkonai iki puses.

Palangiq apskardinimas, lan gq

montavimas, hermetizavimas.

[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoj e galioj andiq norminiq
dokumentu reikalavirnus.

7,4 [stiklinarna - 44,18 m2,7
vnt.

6.2. K tos nriemonds

6.2.1

Kitq pastato
bendrojo
naudojirno
inZineriniq
sistemq -
elektros
instaliacijos

lrenginiq
pertvarkvmas

Bendroj o naudoj imo elektros
instaliacijos keitimas - elektros
apskaitos skaitliukq i Skelimas,
bendros elektros instaliacij os

keitirnas.

frenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoj e gal ioj andiq norrniniq
dokumentq reikalavirrus.

Elektros instaliacij os

keitimas - 1 komplektas

Priemoniu paketas B

Eil.
Nr.

Priemonds
pavadinimas

Numatomi nriemoniu techniniai-enersiniai rodikliai

Trumpas priemones
apra5ymas, nurodant

konstrukcinig sprendimq
principus, technines irangos

charakteristikas ir pan.

Atitvaros
Silumos

perdavimo
koeficientas,
U (Wm2IO

irlar kiti
r*

Darbq kiekis
(m2, m, vnt.)

li

ll
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I 2 a
J 4 5

5.1

Energijos
efektyvum4
didinaniios
nriemonEs

5.1.1

SildSrmo ir (ar)
kar5to vandens
sistemq
pertvarkymas ar
keitimas

Visuose butuose paliekami
esami Silumos Saltiniai (dujiniai
katilai) skirstomieji kar5to
vandentiekio, Sild)'rno sistemos
vamzdynai, Sildymo prietaisai.

frenginiai, darbaituri atitikti
Li etuvoj e galiojandiq norm in iq
dokumentu reikalavimus.

s.t.2.

Vedinimo
sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas

Ventiliacijos sistemos
renovacija - vedinimo kanalq
i5valynas, biocheminis
apdorojimas, bei pakelimas 30
cm vir5 aukSdiausio parapeto
ta5ko, sandarinimas,
apskardinimas, irengiama
apsauga nuo pauk5diq.

{renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojandiq norminiq
dokumentu reikalavimus.

Valymas - 120,0 m.,
Groteliq keitimas-24
vnt.

5.1.3.

Stogo ar
perdangos
pastogeje
Siltinimas,

lskaitant stogo
konstrukcijos
sustiprinirn4 ar

deformacijq
Salinim4, stogo
dangos keitirn4,
lietaus nuvedimo
sistemos
sutvarkym4 ar

irengirn1, arba
naujo Slaitinio
stogo (be patalpq
pastogeje)

irengirnas
(iskaitant
kopedias j

pastogg),
ap5iltinant ii arba

Sto gas Siltinamas mineralines
vatos arba polistireninio
putplasdio plok5temis dviem
sluoksniais. lrengiama nauja
dviejq sluoksniq pr ilydomoji
polimerine bitumine danga.

{rengiarnos apsaugines tvoreles.
Lietaus v amzdynq keitimas,

[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galiojandiq norminiq
dokumentq reikalavirnus.

0,16

Sutapdinto stogo
ap5iltinimas - 244,20 m2.

Stogeliai - 30,08 m2.

Lietaus nutekejimo
vamzdynq keitimas - 90,0
m., I5vadq keitimas iki
Sulinio 20,0 m.

Invo*ticinio plano rEngeiacl

Gediminas Butkut Z
rGtrto H,. INV oo31
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perdang4
pastoseie

5.r.4.

I5oriniq sienq
(taip pat ir
cokolio)
Siltinimas,

iskaitant sienq
(cokolio)
konstrukcijos
defektq
pa5alinim4,
esamq
lietvamzdLi4
demontavim4,

irengim4 ar
keitim4, elektros,
dujr4 ar kitq
sistemq ar

irengimq nuo
Siltinamos sienos
(cokolio)
atittaukim4
(i5skyrus keitim4
naujais) ir
nuogrindos
sutvarkyrn4

Sienq bei ookolio itriikimq, kitq
defektq armavimas,
sutvarkymas. Karkaso

irengimas. Fasadin iq sienrl
aptaisymas mineralines vato s
bei apdailos plok5temis.
Angokra5diq apSiltinimas2 - 5
cm storio izoliacinemis
plok5temis, aptaisymas apdailos
plokdtemis. Sienq tarp butq ir
istiklinamq balkonq ap 5 i ltinirnas
plonesniu termoizoliacij os

sluoksniu, apdailos irengimas.
Cokolio ir pamatq (0,6 m)
apSiltinimas i5 i5ores
termoizoliacinemis plok5temis,

irengiant hidroizoliacij a bei
apdail4. Vedinamos ir
drenuoj andio s nuogr indo s

irengimas. [rengiamas pamato
konstrukcinis drenaZas. Taip pat
privaloma inZinerinius tinklus
atitraukti nuo Siltinamo fasado.

lrenginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoj e galioj andiq norminiq
dokumentu reikalavimus.

Sienq - 0,20
Cokolio -
0,25

Fasado sienq ap5iltinimas)'
- J I t) I m-, slenq rarp
balkonq ir butq
apSiltinimas - 36,7 4 m2,
angokra5diq apSiltinimas

-35,51m2, cokolio ir
pamatq apSiltinimas -
139,44m2,
balkonq apsauginiq
fvoreliq ap5iltinimas -
46.29 m2

5.1.5.

Bendrojo
naudojimo
patalpose esandiq
langq keitirnas ir
bendrojo
naudojimo lauko
durq (iejimo,
rfisio) keitinras
(iskaitant
susijusius
apdailos darbus),

iejimo laiptq
remontas ir
pritaikymas
neigaliqjq
poreikiams

Rflsio, iejimo dury keitirnas.
Senq remq iSemimas, naujrl
remq istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas, sandiirq tarp staktq
ir sienos hermetizavimas,
mechaninio pritraukejo
montavimas.
Esant teclrninem s galirnybem s

laipting pritaikyti neigaliqjq
poreikiams.

{renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galioj andiq norm in iq
dokumentq reikalavimus.

Rusio durys - I,74 m', I
vnt., fejimo durys - 2,10
m2, I vnt., Stogo priestato
medines durys - l,l2 m2,

1 vnt, stogo priestato
medinis langas -0,48 m2.

I vnt.

s.1.6.
Butq ir kitq
oatalou laneu

Visq langq keitimas naujais
PVC lansais su dviem stiklo

1,3
Butq langq ir balkono
duru keitimas - 100.35

ln{65i$lli0 Pldn

geOiminas P
t3
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keitimas i
maZesnio Silumos
pralaidumo
langus

paketais ir selektyviniais stiklais
- senq remq iSemimas,palangi't4
i5emimas, plastikiniq blokq

ista[nnas, reguliavimas ir
tvirtinimas, palangiq lentq

istatyrnas, sandtirytarp staktq ir
sienos hermetizavimas, vidaus
angokra5diq aptaisymas gik
plok5temis bei jq nudaZymas.

[renginiai, darbai turi atitikti
Lietu.voj e galiojandiq norminiq
dokumentu reikalavimus.

m2,47 vnt.

5.r.7.
Balkonq
lstiklinimas

{stiklinami balkonai iki puses.

Palangiq apskardinimas, langq
montavimas, hermetizavimas.

[renginiai, darbai turi atitikti
Lietuvoje galioj andiq norminiq
dokumentu reikalavimus.

T,4 fstiklinama - 44,18 m2,7
vnt.

Liepq g. 14, Kulautuva, Kauno r, sav. LT-53483

* Atitvarq Silumos pralaidumo koeficiento U (Wm'K) veftes turi biiti ne didesnes uZ nurodyt4sias
statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 ,,Pastatq energinio naudingumo projektavimas",
patvirtintame Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodLio 9 d. fsakymu Nr. D1-909
* Projekte iejimo laiptq remont4 ir pritaik5zm4 neigaliqjq poreikiams (pandus4) irengti nera techniniq
galimybiq.

Inv€€tdnio Plano €ngoia3i

Gediminas Btlt'us A
atmtalo Nr' tNV 0031
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6. NUMATOMIi IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNTZAVTMO) PRTEMONTU SUMTNTO ENERGTNTO

EF'EKTYVT]MO NUSTATYMAS

5 lentel0.

Prtr
Pal

Esama
Paddtis

-Erlemonrrl
paketas A

I 2 J 4 5 6

PROJEKTO RODIKL tAI

6.1
Pastato energinio naudingumo
klase

Klase F C B

6.2.

Skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos patalpq
Sildymui,
i5 jq pagal energij4 taupandias
oriemones:

kWh/m'lmetus 262,64 92,38 80,46

6.2.1
Fasadiniq sienq (ir cokolio)
Siltinimas

kWh/m2lmetus 112,94 13,23 13,12

6.2.2. Lansu keitimas kWh/m2lmetus 31.30 25.r2 t4.65
6.2.3. Lauko duru keitimas kWh/m2lmetus t.47 I.l8 t.t7
6.2.4. Stoso Siltinimas kWh/r#/metus 36,1 5 s,46 5.41

6.2.5. Grindvs kWh/m2lmetus 18,75 11.08 10.99

6.3.

Skaidiuoj amqjq Silumines
energij os s4naudq patalpr4

Sildymui sumaZejimas palyginti
su esamos oadeties duomenimis

% 64,83 69,36

6.4
I5metamo SESD( COz 

"r*) 
kiekio

sumaZeiimas
tonq/metus 2r,01 22,48

6.5.

Skaidiuoj amqjq Silumrnes
energijos s4naudq patalpq
Sildymui sumaZej imas palyginti
su esamos padeties duomenimis

kWh/m2lrnetus 170,26 I 82,18

6.6.

Skaidiuoj am oj i sutaupyto s

Silumines energijos verte pagal
esamos padeties kaina.

Eur/m2lmetus 9,36 10,02

6.7.

Skaidiuoj amoj i sutaupyto s

Silurnines energijos verte pagal
esamos padeties kain4 visam
namui.

Eur/metus 4958,87 5306,04

InvB{lidnlo Plsno rengelas

Gediminas Bvfrus /]-zaA;;'--'

t5

atestalo Nr. INV 0031
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7. PRELIMINARIOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
, PRIEMONIV KAINOS APSKAICIAVIMAS

6 lenteli.
Priemoniu paketas A

Eit.
Nr.

Priemon6s pavadinimas Preliminari kaina

I5 viso. Eur Eur/m2(naudingojo
nloto)

2 J 4

7.t. Energijos efektyvum4 didinaniios priemond, i5 viso
i5 iu:

97677,0 194,45

7.1.1
Sildyrno ir (ar) kar5to vandens sistemq pertvarkymas
ar keitimas

0,0 0,00

7 .1.r.1 Sildvmo sistemos nertvarkvrnas ar keitimas 0,0 0.00
7.t.1.2. Kar5to vandens sistemos peftvarkvmas ar keitimas 0.0 0.00

7.1.2.
Vedin im o sistem o s sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuoeraciios sistemos irensima

714,0 1,35

7.1.3.

Stogo ar perdangos pastogeje Siltinimas, iskaitant
sto go kon strukcij os sustiprinim4 ar defonrra cij q
5a1inim4, stogo dangos keitim4, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkym4 ar irengim4, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpq pastogeje) irengimas (iskaitant
kopedias i pastogg), ap5iltinant j i arba perdang4
pastogeie

33664,0 63,57

7 .1.4.

I5orinirl sienq (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant
sienq (cokolio) konstrukcijo s defektq pa5alinim4,
e s arnq lietv amzdLiq d emontavi rnq, irengi rn4 ar
keitim4, elektros, dujq ar kitq sistemq ar irengimq nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukim4 (iSskytus
keitima nauiais) ir nuogrindos sutvarkvma

55453,0 104,72

7 .1.5.

Bendrojo naudojimo patalpose esandiq langq keitimas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durq (iejimo,
tamb[ro, balkonq, rtisio, konteinerinds, Silumos
punkto) keitirnas (iskaitant sus ijusius apdailo s darbus),

iejirno laiptq remontas ir pritaikymas neigaliqjq
ooreikiams (oanduso ireneimas)

1826,0 3,45

7.1.6. Balkonu istiklinimas 6020.0 tr.37

1) Kitos priemonds, i5 viso
i5 iu:

2027,0 3,83

7.2.r
Kitq pastato bendrojo naudojimo inZineriniq sistemtl -
bendroj o naudoj imo elektros instaliacij os irenginiq
keitirnas (ar) oeftvarkvmas

2027,0 3,83

I5 viso: 99704,0 188.28

nlir liano n}ngela*

inao Bu'&usf
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Priemoniq paketas B

Eil.
Nr.

Priemon6s pavadinimas Preliminari kaina

I5 viso. Eur Eur/m2(naudingojo
nloto)

2 aJ 4

7.I. Energijos efektyvum4 didinaniios priemond, i5 viso
i5 iu:

127190,0 240,19

7.1.r
Sildymo ir (ar) kar5to vandens sistemq pefivarkymas
ar keitimas

0,0 0,00

7.r.1.1 Sildvmo sistemos oeftvarkvmas ar keitimas 0.0 0.00
7.t.t.2. KarSto vandens sistemos Deftvarkvmas ar keitimas 0.0 0.00

7 .1.2.
Vedin irro sistemo s sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuneraciios sistemos irensima

714,0 1,3 5

7 .l.3.

Stogo ar perdangos pastogeje Siltinimas, iskaitant
sto go kon strukcij o s sustiprinirn4 ar defomracij q
Salinirn4, stogo dangos keitim4, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkym4 ar lrengim4, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpq pastogeje) irengimas (iskaitant
kopedias i pastogg), ap5iltinantji arba perdang4
pastogeie

33664,0 63,57

7.r.4.

I5oriniq sienq (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant
sienq (cokolio) konstrukcijos defektq pa5alinin4,
es amq lietv amzdLir4 demontavi rn4, iren gim q ar
keitim4, elektros, dujq ar kitq sistemq ar irengirnq nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukim4 (i5skyrus
keitima nauiais) ir nuosrindos sutvarkvma

66816,0 126,18

7.1 .5.

Bendrojo naudojimo patalpose esandirl langq keitirnas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dun4 (iejirno,
tambflro, balkonq, rlsio, konteinerinds, Silumos
purkto) keitirn as (! skaitant susijusius apdai lo s darbu s),

iejimo laiptq rernontas ir pritaikymas neigalirjq
poreikiams (uanduso ireneilnas)

1826,0 3,45

7.r.6.
Butq ir kitq patalpq langq keitirnas imaZesnio Silumos
oralaidumo lansus

18150,0 34,27

7 .t.7 . Balkonu istiklinimas 6020.0 11.37

1) Kitos priemonds, i5 viso
i5 iu:

I5 viso: 127190.0 240,19
Pastaba: pastato naudingas plotas yra 529,55 m2

17
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8. PROJEKTP PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SWESTINE KAINA

7lentel6.

I 2 J 4 a
J 4

8.1 Statvbos darbai. i5 viso 99704.0 188.28 t27t90.0 240.t9

8.1.I

I5iq:
Statybos darbai, tenkantys energij o s

efektyvum4 didinandioms
priemonems

97677,0 184,45 t27190,0 240,19

8.2.

Proj ekto parengimas (iskaitant
ekspertizg, jei butina, ir projekto

igyvendinimo pnelIir4, kuri4 vykdo
oroiekto vadovas)

7976,0 15,06 10175,0 19,21

8.3. Statybos technine Driezlura 1994.0 ?11 2544.0 4.80
8.4. Proiekto administravimas 1525.0 2.88 1525.0 2.88

Galutind suma: 111199.0 209.99 141434.0 267.08

18
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9. INVESTICUU EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

rnvd$ej 0ola)

Gedim 8J
J'tototu Ht' tHv oost

7 lentel6.

Eil. Nr. Rodikliai Mato
vnt.

Rodiklio
reikdme

Pastabos

I 2 J 4 5

9.1
Investicij q paprastoj o atsip irkimo
laikas:

9.t.r pagal suvestine kaina metais 22.42 Atliekant rangos darbus
nuosavomis le5omis be
lengvatinio kredito

9.r.2. atemus valstybes parum4 metais
11,99

9.2.
En ergij 4 taupandiq priemonirl
atsipirkimo laikas:

9.2.1 pagal suming kaina metais 22.02 Atliekant rango s darbus
nuosavomis leSomis be
lenevatinio kredito

9.2.2. atemus valstybes param4 metais
11,47

,FiF'i;':ry1.5 P.fi€'ffi
Eil. Nr. Rodikliai Mato

vnt.
Rodiklio
reik5me

Pastabos

I 2 a
J 4 5

9.r
Investicijq paprastoj o atsipirkimo
laikas

9.1.1 pagal suvestine kaina metais 26.66 Atliekant rangos darbus
nuosavomis le5omis be
lengvatinio kredito

9.r.2. atemus valstybes parum4 metais
14,10

9.2.
Energij4 taupandiq priemoniq
atsipirkimo laikas

9.2.1 pagal sumine kaina metais 26.66 Atliekant rangos darbus
nuosavornis le5omis be
lensvatinio kredito

9.2.2. atemus valstybes paranTq rnetais
14,10

t9
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I Sutaupymai

r lnvesticijq
iSmokdjimas

r Sildymas

PrieS modernizacUA Po modernizacijos

Grafikas Nr. 1 Silumos variojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijrtr i5mokejimo ir sutaupymrl (priemoniq paketas A)
Pastaba: Skaidiavimuose vertinamas 20 met4 kedito grqlinimo laikotarpis. Sutaupymrl reik5me su minuso Zenklu del

auk$tos priemoniq pake,to kainos ir sqlyginai maZrl faktiniq Silumos suvartojimq per paskutinius h'ejus metus.

Pastaba* Sildymo suvarlojimas 191,066 krvh/m2 gautas perskaidiavus faktines s4naudas Sildymui 175,702 kwh/m2
nolminiam Sildymo sezonui.

r Sutaupymai

r InvesticUr.t

iSmokdjimas

r Sildymas

Grafikas Nr. I Silumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijq iBmokejimo ir sutaupymrtr (priemoniq paketas B)
Pastaba: Skaidiavirnuose 'r'ertinamas 20 met4 kredito gr4Zinimo laikotalpis. Sutaupymq reikime su minuso Zerklu del

aukitos priernonirl paketo kainos ir s4lyginai maZrl faktiniq Silumos suvartdimrl per paskutinius trejus metus.

Pastaba* Sildymo suvartojimas 191,066 ku,h/m2 gautas perskaidiar.us faktines sqnaudas Sildymui 175,702kwhlm2
norminiam Sildymo sezonui.

Investicinio pl4no

Gediminas Buftus
atestato Nr. INV 003'l 20
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9 lentel6.

10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

lr rrst!i6itliQ Flanq rcnq$lJB

Ge.iiminas Flutkug

Eit.
Nr.

fgyvendinamq namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniq ir

etapq( jei projektas igyvendinamas
etapais) pavadinimas

Darbq
pradZia

(metai,mdnuo)

Darbq pabaiga
(metai, mdnuo)

Pastabos

A etapas:

t0.r
Vedinirno sistemos sutvarkymas arba
pertvarkymas, iskaitant rekuperacijos
sistemos irensima

Preliminari
darbq pradLia
2018-07-01

Preliminari
darbq pabaiga
2020-06-31

Nurody'tas
preliminarus
darbq pradZios
pabaigos laikas
tikslinamas
projekto

igyvendinirno
metu.

lf

10.2.

Stogo ar perdangos pastogeje
Siltinimas, lskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinim4 ar
deformacijq Salinim4, stogo dangos
keitim4, lietaus nuvedimo sistemos
sutvarkym4 ar irengim4, arba naujo
Slaitinio stogo (be patalpq pastogeje)

irengimas (fskaitant kopedias i
pastogg), apSiltinant ji arba perdang4
oastoseie

10.3.

ISoriniq sienq (taip pat ir cokolio)
5iltinimas, iskaitant sienq (cokolio)
konstrukcij o s defektq pa Salinirn4,
e samq lielv amzdLiq demontavim4,

irengirn4 ar keitim4, elektros, dujq ar

kitq sistemq ar irengimq nuo
Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukim4 (i5skyrus keitirn4 nauj ais)
ir nuogrindos sutvark\nna

r0"4.

Bendrojo naudoj irno patalpose
esandiq langq keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko durq
(iejimo, tambfiro, balkonq, rlsio,
konteinerines, Silumos punkto)
keitirnas (lskaitant susijusius apdailos
darbus), jejimo laiptq rernontas ir
pritaikymas neigaliqjq poreikiams
(oanduso irensimas)

10.5. Balkonu istiklinimas

10.6.

Kitq pastato daliq bendrojo
naudojimo inZineliniq sistemq -
bendroj o naudoj irno elektros
instaliacijos ilenginiq keitimas (ar)
pertvarkvmas

B etapas - nenumatytas

atestato Nr. INV 00$1t
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Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemones bus igyvendintos vienu etapu.

11. PROJEKTO FINAIISAVIMO PLANAS

10 lentel6.

ur-*ffi#'l Procentind dalis
t 2 a

J 4 5

11.1

Planuojami l65q Saltiniai
projekto parengimo ir
icwendinimo laikotarniu

11.1.1
Butq ir kitq patalpq
savininku nuosavos ldSos

0r0 0,00

ll.t.2. Kreditas ar kitos skolintos
finansuotoio le5os

99704,0 89,66
Lengvatinis keditas I00%
statybos darbams.

11.1.3.

Valstybes paramos leSos,

kurios skiriamos apmokant
projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos
technines prieZiuros i5laidas 11495,0 10,34

Kai pasiekiama ne maiesne
kaip C energinio naudingumo
klase ir sunaZinamos
skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos ne maZiau
kaip 40%" (jgyvendinus projekt4
butq pasiekta C energinio
naudingumo klase,
skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos sumazetrl
64,83%). Kompensuojama
100% nuo 2017-11-02

11.r.4.
Kitos (ES paramos,
savivaldybes ar kito
Dararnos tiekeio le5os)

I5 viso: 111199.0 100.00

11.2.

Valstybds paramos l65os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidas, igyvendinus
nroiekta. i5 iu:

It.2.I Projekto parengimo iSlaidq
kompensavimas

7976,0 100 Kai pasiekiama ne rnaZesne

kaip C energinio naudingumo
klase ir sumaZinamos
skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos ne maZiatr
kaip 40Y:o (igyvendinus projektq
btt4 pasiekta C energinio
naudingumo klase,
skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos sunaZetq
64,83%). Kompensuoj arna

100% nuo 2017-11-02

tt.2.2.

Statybos technines
prieZiDros iSlaidq
kompensavimas

7994.0 100

rl.2.3. Projekto igyvendinimo 1525,0 100 Kompensuojama 100% nuo
2017-1I-02. remiantis bet ne

InYsstiHnlo 06no
Gediminas BttthusX{ilda Zania atestato Nr. INV 0031
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n.2.3.

Projekto igyvendinimo
administravimo iSlaidu
kompensavimag

1525,0 100 Kompensuojama 100% nuo
2017-ll-02. remiantis bet ne

daugiau kaip 0,12 Eur/m2 be

PVM ir neilgesniamkaip 2

metu laikotaroiui

11,2,4
Valstybes parama, tenkanti
energini efektyvumq
didinandioms Driemonems:

11.2.4.1

Valstybes parama
kompensuojant 30 proc.
investicij q, tenkandiq
energini efektyvum4
didinandioms priemonems

29303,10
(nuo 97677,0)

30 Kai pasiekiama ne maZesne
kaip C pastato energinio
naudingumo klase ir
skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos
sumaZinamos ne maZiau kaio
40 procentrtr, palyginti su
Silumines energijos sqnaudomis
iki daugiabudio namo
atnaujinimo priemoniq
isvvendinimo.

rt.2.4.2

Papildoma valstybes
parama. kai i gyvendinant
atnaujinimo projektq
daugiabudiame name

irengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas
neautomatizuotas Silumos
punktas, irengiami
balansiniai ventiliai ant
stovq ir (ar) pertvarkoma ar
keidiama Sildymo sistema,
butuose ir kitose patalpose

irengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus
ar dalikliq sistem4 ir (ar)
termo statinius ventilius,
papildomai kompensuoj ant
10 proc. Siq priemoniq
iswendinimo kainos":

0,0 (nuo 0,0) 10 Kai pasiekiama ne maZesne
kaip C energinio naudingumo
klase ir sumaZinamos
skaidiuoj amosios Silumines
energijos s4naudos ne maZiau
kaip 40o/o, palyginti su

skaidiuoj amomis Silumines
energijos s4naudomis iki
atnaujinimo projekto

igyvendinimo.

11.3.

Preliminarus laikotarpis, per
kurivalstybes parama
kompensuojant 1 5 procentq
inve sticij q, tenkandiq
energini efektyvum4
didinaniioms priemonems,
suteikiarna nura5ant
lengvatinio kredito
palDkanas iki 0 procentq,
kol bendra nura5ytrl
lengvatinio kredito palukanq
suma pasiekia apskaidiuota ,-)

Nuo 2017-05-20
nebeskaidiuoaj ma.

l2
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papunktyje, menesiais
(skai d i avimus pagrindZi anti
informacii a pridedama).

Valstybes parama i5 viso; 40798.1 36.69 Investiciiu sumos

Priemoni4 paketas B

Eil.
Nr. L65q Saltiniai

Planuoj: mos l65os
Pastabos

Suma. Eur Procentind dalis
I 2 aJ 4 5

ILl
Planuojami ld5rl Saltiniai
projekto parengimo ir
isyvendinimo laikotaroiu

11.1.1
Butq ir kitq patalpq
savininku nuosavos leSos

0,0 0,00

lr.r.2. Kreditas ar kitos skolintos
finansuotoio le5os

127190,0 89,93
Lengvatinis keditas I00%
stab/bos darbams.

1 1.1.3.

Valstybes paramos leSos,

kurios skiriamos apmokant
projekto parengirro, jo
administravirno ir statybos
technines prieZiiiros i5laidas 14244,0 10,07

Kai pasiekiarna ne maZesne
kaip C energinio naudingumo
klase ir sumaZinamos
skaidiuoj arnosios Silunines
energijos s4naudos ne maZiau
kaip 40% (igyvendinus projekt4
butq pasiekta B energinio
naudingumo klase,
skaidiuojamosios Silumines
energijos s4naudos sumaZetq
69,36%) Kompensuojama
100% nuo 2017-11-02

1 1.1.4.
Kitos (ES paramos,
savivaldybes ar kito
Daralnos tiekeio lesos)

I5 viso: 141434.0 100.00

11.2.

Valstybds paramos l€Sos,

kurios bus skiriamos
kompensuoj ant patirtas
iSlaidas, lgyvendinus
nroiekta. i5 iu:

tt.2.1 Projekto parengimo i5laidq
kompensavimas

10175,0 100 Kai pasiekiarna te tnaZesne

kaip C energinio naudingumo
klase ir sumaZinamos
skaidiuoj amosios Sihunines
enolgijos sqnaudos ne maZian
kdp 40o/, (lgyvendinus projektq
btrh1 pasiekla B energinio
uaudingulo klase,
skaidiuoj amosios Silumines
energijos sqnaudos sumaZetq
69,36%). Kompen suoj ama
I 00% nuo 2017-11-02

11.2"2.

Statybos technines
prieZilros iSlaidq
kompensavimas

2544,0 100

11.2.3. Projekto igwendinirno 1525.0 100 Kornpensuojarna I 00% nuo

InvtArticirrir: vlar'o rctlgblas /,.b/ aa,

Gediminas Bulhus 1)Qi; /l--'
ateotato Nr INV 0031
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administravimo iSlaidu
kompensavimas

20 17 -l 1 -02, r eniantis bet ne
daugiau kaip 0,12 Eur/m2 be
PVM ir neilgesniamkatp 2
metu laikotamiui

tr.2.4.
Valstybes par am4 tenkanti
energin! efektyvum4
didinandioms Driemonems :

tt.2.4.1

Valstybes parama
kompensuojant 30 proc.
investicijq, tenkandiq
energini efektyvum4
didinandioms priemonems

3 8157,0
(nuo 127190,0)

30 Kai pasiekiama ne maZesne

kaip C pastato energinio
naudingumo klase ir
skaidiuojamosios iiluminds
energijos s4naudos
sumaZinamos ne maZiau kaip
40 procent4, palyginti su
5i lumines energij os sqnaudomis
iki daugiabudio namo
atnaujinrmo priemoniq
iswendinimo.

|t.2"4"2

Papildoma valstybes
p at am4 kai igyvendinant
atnaujinimo projekt4
daugiabudiarne name

irengiamas atskiras ar
modemizuojamas esamas
ne automatizuotas 5 i lum o s

punktas, irengiarni
balansiniai ventiliai ant
stovq ir (ar) pertvarkoma ar
keidiama Sildymo sistema,
butuose ir kitose patalpose

irengi ant individualios
Silumos apskaitos prietaisus
ar dalikliq sistem4 ir (ar)
termostatinius ventilius.
papildornai kompensuoj ant
10 proc. Siq priemoniq
iswendinimo kainos":

0,0
(nuo 0,0)

10 Kai pasiekiama ne maZesne

kaip C energinio naudingumo
klase ir sumaZinamos
skaidiuojamosios Silumines
energijos sqlaudos ne maiiau
kaip 40%, palyginti su

skaidiuoj amomis Silumines
energiios s4naudomis iki
atnaujinimo projekto

igyvendinimo.

11.3.

Preliminarus laikotarpis, per
kur! valstybes paralra
kompensuojant 15 procentq
investicijq, tenkandiq
energini efektyvum4
didinandioms priemonems.
suteikiama nura5ant
lengvatinio kredito
pallkanas iki 0 procentq,
kol bendra nura5ytq
lengvatinio kredito palDkanq
suma pasiekia apskaidiuot4
15 procentu suma. nurod\ta

Nuo 2017-05-20
nebeskaidiuoajma.

Investicinfu dano rengelasi

Gediminas Butkus
aieekrto Nr. INV 0031 25
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1 priedo l0lenteles 11.2.4.1
papunktyje, menesiais
(skaidiavimus pagrindZianti
informacii a pridedama).

Valstvbes Darama i5 vrso: 52401.0 37.05 Investiciiu sumos
Pastaba: i valstybes paramq neiskaitoma
paramos nepasiturintiems gyveniojams
(modeinizavimo) ptojekto igyvendinimu.

parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal

lstatym4, apmokant kedit4 ir paliikanas, susijusias su
Pinigines socialines
namo atnauiinimo

26
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12. PASTATO VIZIJALINE APZIUN^I - FOTOF.IKSACINn nnnoZTAGA

I pav. Pastato priekinis fasadas 2 pav. Pastato galinis fasadas

4 pav. Priestatas ant stogo

3 pav. Pastato Soninis fasadas

29
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5 pav. Yamzdynai 6 pav. Rlsio durys

30
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13. PRIEDAI

Kaing apskaiiiavimo pagrindimas :

Numatomq investicijq preliminar[s dydZiai nustat5rti pagal UAB ,,Sistela" 2017 m. kovo men.

skaidiuojam4sias resursq rinkos kainas ,,sustambinti statybos darbq kainq apskaidiavimai". Pagrindiniai

ikainiai naudojami investicinio projekto skaidiavimuose pateikti 13 lenteleje.

Darbq kiekiai apskaidiuoti pagal nafirinius matavimus, pateikti 4 lenteleje.

13 lentele.

tfivd$fqnio plano rengCias:

Gediminas B'utkua /]iz=f ---
aieetato Nr. INV 0031

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas
Mato vnt. (m2,

m, vnt.)

Kaina, Eur (su
PVM), variantas
A"/ Variantas B

1 2 5 4

1 Fasado sienq Siltinimas, iskaitant sienq konstrukcijos
defektu paSalinima m2 73,901r04,00

2. Cokolio ir pamatq Siltinirnas, iskaitant konstrukcijos defektq
oa5alinima ir nuosrindos irensima

m2 122,831122,83

a Stoso modem zavtmas m2 99.92199.92

4. Butq langq keitimas kartu pakeidiant palanges ir aptaisant
ansokraSdius

m2 1 80.88/1 80.88

5. Bendro naudojimo patalpq langq keitimas kartu pakeidiant
palanses ir aptaisant ansokra5dius

m2 160,281160,28

6. Balkonu istiklinimas m' l 35.89/135.89

7. Rfl sio perdansos ap5iltinimas m-

6. Duru keitimas mt 250.01250.0

8. Dvivamzdes apatinio paskirstymo sistemos lrengimas ir
radiatoriu oaiunsimas

m2 31,37131,37

9. Silurnos punkto modemizavimas vnt. 1 5000/1 s000

10. Kar5to vandens sistemos DertvarkYmas m 65.58/65.58

1l Ventiliacij o s ar rekup eracij o s s istemq pertvarkymas,
keitimas ar irensimas

m 10,54110,54

t2. Panduso neiealiesiems irengirnas vnt. 1000.0/1000.0
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Liepq g. 14, Kulautuva, Kauno r. sav. LT-53483

ISmetamq Siltnamio qfekt4 sukelianiig dujq (toliau - SESD) (COz 
"r*.) 

kiekio sumaZinimo
skaiiiavimas Siluminds energijos sutaupymo atveju

PASTABA:
I Tar5os faktoriaus reik5me lygi 0,233 t COz"r." /MWh
2 25 m. alba visq laikotalpiq svertinis rridurkis, kai ne viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visq investiciiq.

PASTABA: Necenh'alizuoto Silumos tiekimo atveju skaidiavimai atliekami analogi5kai, keidiant tik tar5os faktoriaus
reikSmg. Tar5os faktoriaus reik5me pasirenkama atsiZvelgiant i deginamo kuro rii5i pagal ISmetamr4 Siltnamio efekt4
sukeliandiq dujq kiekio sumaZinimo verlinimo metodikos, patvirtintos aplinkos ministro 2010 m. balandZio 6 d. isakymu
,,Del klimato kaitos specialiosios programos le5q naudojimo tvalkos apra$o patvirtinimo" Nr. D1-275 (Zin., 2010, Nr. 42-
2040),2 priedo 10.1.1 punkte nurodytus duomenis.

|nvgsEeinio Pldno |€ngeias:

Gediminas Bt tt ux /fu!;Jv-
ateslato Nr. INV N31

Metinis Silumines energijos suvaftojimo
umaZinimas (sutauor,rmas )

MWh/metus (A) 90,16r

Tar5os faktoriaus reikSme tCOz"/MWh (B)t 0.23
Metinis i5metamq SESD kiekio
umaZinimas

tCOzJmetus (C):(A)x(B) 21,008

Proi ekto vertinamasis laikotarpis metais (D)', 25.00
Bendras i5metamq SESD kiekio
umaZinimas

tCOze (E):(c)x(D) 525,189

Metinis Silumines energijos suvartojimo
umaZinimas (sutauovmas) MWh/metus (A) 96,473

Tar5os faktoriaus reik5me tCOz./MWh (B)r 0.23
Metinis i5metamq SESD kiekio
umaZinimas

tCOzJmetus (c):(A)x(B) 22,478

Proi ekto vertinamasis laikotarois metais (D)2 2s.00
Bendras i5metamq SESD kiekio
umaZin'nas

tCOz" (E):(c)x(o) 561,958

JZ



, 
NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2018-01-24Nr.01/24

Klaipeda

Statinio adresas: Liepq g. 14, Kulautuva, Kauno r. sav.

NatDrinis mataviinas: D6l darbq kiekiq nustatymo Investicijq plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darbq kiekius nustate: Vytautas Kurlys
Investicijq plano rengdjas: Gediminas Butkus
Kiti:

Eil.
Nr.

Pavadinimas Mato
vnt.

Kiekis

Pagrindiniai
daugiabudio

gyvenamojo namo
rodikliai

Planuojami darbq
kiekiai, nustatlti

atliekant
matavimus vietoje,

A/B paketas

I 2 3 4 5

I ENERGINI EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES*
Fasado sientl iiltinimas, jskaitant sieruy

konstrukcii os defehu oai alinima
m2

449,76 449,761449,76 m2

2. Cokolio sienq iiltinimas, jskaitant cokolio sientl
konstrukcij os defeh7 paialinimq ir nuogrindos
.sul.vnrk.vm.a.

m2

139,44 139.441139.44 m2

3 Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo
ilaitinio stogo jrengimas (iislqrus patalpq pastogeje
jrengimq) ir (ar) perdangos po v€dinama ilaitinio
stogo pastoge iiltinimas, ir (ar) laiptq i statomo
naujo Slaitinio stogo pastogg irengimas energini
efe ktyvu mq di dinani i4 prie moniq ir an gai
e ks p I o atu o ti, j e i gu p as t o gej e m o n tu oj a mi e n er gi ni
efe layvu mq di din ani iq prie moniq e I em ent ai

m2

244,20 244.20t244.2Q m'

4. Langq ir balkonq durq butuose ir kitose patalpose
keilimas i ntaiesnio iilumos pralaidumo langus

m2

100,35 J100,35 m2

5 Laiptiniry lauko durq ir tamburo durrl keitimas, m2

4,96
Rtsio, lauko durq, stogo

jskaitant susijusius apdailos darbus, iejimo laiplq
remontq ir pritaikvmq neisaliuiu poreikiams

priestato mediniq durq
keitimas -4.9614.96m2

6 Ru.si o p er dans os iil tinim as m2 -l-m2
7 Ve nt il i acij o s ir r e kup er ac ij o s s i s t e m q p e r tv ar lty m as,

keitimas ar jrengimas
vnt

45m

Valymas,
dezinfekavimas -45 m.
Groteliq keitimas - 24
vnt.

8 Sildyno ir karito vandens sistemq pertvarlEmas ar
keitimas:

8l iilumos punlrto ar katilinds (individualiry katilq) ir
karito yandens ruoiimo irensiniu keitimas ar

vnt
Dujiniai katilai

Dujiniai katilai
nekeidiami

trrveotidrtis plano rEnge)a8:

Gediminae Bv|Jl,us 7)l,Zafi;1--
atestato Nr. INV 0031



pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanii4 energijos
ialtiniq (saules, vdjq geoterminds energijos, biokuro
ir panaiiail irensimas

8.2. balansiniu ventiliu ant stovu irensimqs vnt
8.3. Srauto resuliatoriu ant stovu irensimqs vnt
8.4. vamzdvnu iiluminds iz oliacii os serinimas m
8.5. Sildymo prietaisq ir vamzdyruT keitimas Vnt

fm) diatori Radiatoriai nekeidiami

Nattirinius matavimus atliko :

UAB ..Pastatq diagnostika ir statyba"
(Statybq inZinierius)

Gediminas Butkus
(vardas, pavarde)

UAB ..Pastatq diagnostika ir statyba"
(Statybq inZinierius)

Vytautas Kurllzs
(vardas, pavarde)



VTZU ALINES STATINIO APZIUROS AKTAS

2018 01 24 Nr. l8l0ll24-I
(data)

Klaipeda
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Liepu s..14. Kulautuva. Kauno r. sav.

.-, ApZiura:

ApZiuros tikslas:

Eil.
Nr.

ApZiiiros tikslas Pastebeti defektai, deformacij os,

sedimai
Rekomenduojami darbai

defektams pa5alinti

I 2 J 4 5

I

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
ap1rira.

3

Sienos: Sienos -50 cm silikatiniq plytq,
neapSiltintos. Ant sienq pastebeta

itrukimq. Sienq Silumos perdavimo koef.
lJ=1,36 Wm2K, apie 4,5 karto didesnis uZ
leistinqj! Uv1.r:0,30 W/m2K. I pav.

Reikalinga suarmuoti itriikimus ir
apSiltinti sienas.

2.

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiura.

J

Balkonai: Balkonq g/b pado apsauginis
sluoksnis iStrupejgs, armat[ra paZeista

korozijos. 2 pav.

Re ikalin ga atstatgi p aLeist4
apdail1.

3.

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLrira.

J

Stogas: Plok5dias sutapdintas su
prilydom4ja bitumine. Sutapdinto stogo
bitumine danga nepakeista, be ap5iltinimo
sluoksnio. 3 pav.

Reikalinga apSiltinti stogq.

4

Vizualine statinio ir
atskirq j o konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

J

Laiptin6: Laiptines Sildomos,
ventiliuojamos per varstomas lauko duris,
sanitarine - higienine btikle laiptinese
oatenkinama.

5.

Vizualin6 statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLi|ura.

4

Langai ir balkonq durys butuose: Visi
langai butuose pakeisti naujais PVC
langais su vienkameriniais stiklo paketais.
Tarpai tarp rdmq ir sienos uZpildyti
poliuretaninemis putomis.

6.

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

-t

Langai ir lauko durys bendro
Pakeisti rusio ir lejimo duris,
hermetizuoti bei uZsandarinti
tarpus tarp sienos ir lango.

naudojimo patalpose Laiptines langai
plastikiniai, su vienkameriniais stiklo
paketais. Rlsio langai plastikiniai. fejimo
i laipting ir rusio durys metalines.

Gedimi
ate6bto



Eil.
Nr.

ApZiriros tikslas Pastebeti defektai, deformacij o s,

sedimai
Rekomenduojami darbai

defektams paSalinti

Tambiiro durys patenkinamos b[kles. 6

pav.

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLlira.

J

Riisio perdanga: Riisio perdanga -
tuStuminds gelZbetonines plok5tds,
papildomai neapSiltintos. Pavoj ingq

itmkimq nepastebeta. Fizine biikle
patenkinama.

Rekomenduojama apSiltinti
perdang4.

8.

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiura.

J
Cokolis: Cokolio tinkas vietomis tinko
sluoksnyje itrlkgs.

Sutvarkyti paZeistas cokolio vietas,
apSiltinti cokoli.

9

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

a
-)

Pamatai ir nuogrindos: Pamatuose
defektq, deformacijq nepastebeta.

Nuogrinda vietomis suskilinejusi, nuolydis

! pastato pamatus.

BDtina uZtikrinti, kad bltq
tvarkingos statiniq nuogrindos,
saugant statinius ir jq konstrukcijas
nuo chemi5kai aktyvaus gruntinio
vandens, tirpalq, klaidZioj andiq
vandens sroviq poveikio, toddl
reikalingas paZeistq vietq
atstatymas, sutvarkymas. frengti
tinkamai nuolydi. ApSiltinti
Damatus.

10

Vizualind statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

J
Silumos tiekimas: Butuose irengti
dujiniai katilai. Katilq bfikle patenkinama.

ll
Vizualin6 statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiura.

J

Silumos paskirstymo sistema: SitOymo
prietaisai butuose - ketaus radiatoriai ir
nauji skardiniai.

l2

Vizualine statinio ir
atskirq j o konstrukcij q
bei inZineriniq sistemq
apLlira.

J

Kar5to vandens paskirstymo sistema:
KarStas vanduo ruo5iamas duiiniais
katilais.

13.

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

J

Ventiliacij a : Ventiliacij a - naturali
kanalin6. Kanalq angos virtuvese ir
san itariniame mazge, Oro pritekej imas
vyksta per langq ir durq nesandarumus,
oro i5traukimas lyksta per ventiliacijos
kanalus.

Vedinimo kanalq i5valymas bei
sandarinimas.

t4

Vizualind statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiura.

-t

Geriamojo vandens vamzdynai:
Tiekiamas i5 kieme esandio vandens
Sulinio. Magistraliniai vamzdLiai ir stovai
atnaujinti.

l5

Vizualine statinio ir
atskirq jo konstrukcijq
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

3

Elektros instaliacija ir irenginiai:
Laiptiniq patalpq ap5vietimo irangos b[kle
patenkinama.

t6

Vizualine statinio ir
atskirq j o konstrukcij q
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

2
Buitinds nuotekos: Magistraliniai
vamzdLiai ir stovai atnaujinti. 5 pav.

t7.

Vizualine statinio ir
atskirq j o konstrukcij q
bei inZineriniq sistemq
apLiira.

J

Lietaus vandens nuotekos: I5orinis
lietaus vandens nuvedimas. Bukle
patenkinama ' 4 pav ' 

rr rq*iriilio ptano ren0c ,r/;)4:
;tl't"tiiiilluv-fr irit'@<



UAB ..PastaQ diagnostika ir statvba"
(Statybq inZinierius)

UAB ..Pastatq diagnostika ir statyba"

Gediminas Butkus
(vardas, pavarde)

Vylautas Kurlys
(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)

(Statybq inZinierius)

pZiiiros vykdytojo pareigos)

(ApZiiiros vykdytoj o pareigos) (paraSas)



l pav. 2 pav.

3 pav.

4 pav.

5 pav. 6 pav. Rrisio durys
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Kulautuva , Liepq g. 14

Pietine pusd



Kulautuva , Liepq g. 14
x.urauflne puse
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