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IVADAS: Daugiabu¢io gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno rajono savivaldybés administracija. Investicijy
planas atliekamas pagal 2013.06.03 sutartj ,.Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
numeris Nr. S-745.
Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui ar kitiems teritorijy
planavimo dokumentams.
Investicijy plano rengimo vadovas Tomas StaskeviCius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com.

2. Daugiabucdio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas
2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Murinis;
2.2. auksty skaicius: 4;

2.3. statybos metai: 1980;
2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0424-0182, 2013 Birzelio 28 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m?): 401;
2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Eilés Nr. Pavadinimas | Mato vnt. Kiekis, Pastabos ‘
1 vnt. |
1 2 3 4 5 |
5 bendrieji rodikliai l
T N N I 1
311 ity skaitus | it 20 Duomg‘l}ys 18 VI ,,Registry >
\ centras |
o 5 i§ VI, Registr |
3.1.2 buty naudingasis plotas m- 1045,65 Duome}}ys 15 VI..Regstey ‘
centras
- —— ‘
313 namo ne;gyvenamosms paskirties patalpy nif 0 ‘
skaiCius? \
5 namo negyvenamosios paskirties patalpy 5 ,
3.1.4 ; s ; m-~ 0
bendrasis (naudingasis) plotas
3 s ; 5 5 " - Duomenys 15 VI | Registry
3.1:5 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) | m- 1045.65 o : = :
E centras .
32 sienos (murines)
391 fasadiniy sieny phlotas (atcmElsw {a'nigq ir kt. e 1258.05
angy plota), iskaitant angokraScius
379 fasadu.nq sieny Silumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas
323 cokolio plotas m?’ 255,17
3.24 cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,6 |
33 stogas (sutapdintas)
3.3.1. stogo dangos plotas m’ 368,85 |
332 stogo $ilumos perdavimo koeficientas W/m*K 0,85
34. langai ir lauko durys
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaicius. 18 jy: vnt. 68
3411 skalqus langy, pakeisty 1 mazesnio Silumos - 52
pralaidumo langus 1
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas. 1§ jy: [ m’ 159.6 |
3491 plota§ langy, pakeisty j mazesnio Silumos 2 125.7
pralaidumo langus
- o <of s < t A St
343 skalcg{s_butq ir kity patalpy balkony (lodziju) vt 20
i | dury, IS jy:




1 2 | 3 4 : 5
3431 skalcTus dury, p'akelstu 1 mazesnio Silumos \ wrik. 1
pralaidumo duris
344 plotangtu ir kity patalpy balkony (lodzijy) . 350
dury, 18 jy: .
3441 plotgs dury, pa}'msm 1 mazesnio Silumos e 19.36
pralaidumo duris
345 sk:§1c1.u§ bex}dyol.o naudojimo Em_talpq it 39
(laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, 18 jy:
skaicius langy, pakeisty i mazesnio Silumos
3.4.5.1. pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy ‘ vnt. 0
(laiptiniy, risiy ir kt.) ‘
346 p_loltas' bendrojo naL_lfiF)J imo patalpy (laiptiniy, m? 29.36
rusiy ir kt.) langy, i8 jy:
plotas langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy | m> 0
(laiptiniy, rGsiy ir kt.) |
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiCius vnt. 4
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m?> 10,12
3481 Iaukq dury, pal.(el.StL'} I mazesnio Silumos 2 0
pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas
3 rusys
3:9.1 riisio perdangos plotas i m? 373,43
359 rusio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 071
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos. paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukecijy ir inzZineriniy sistemu fizinés-techninés biiklés jvertinimas
2 lentele

Eil. Nr. Vertinimo Bendras ~ ISsamus buklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* |  (defektai, deformacijos, nusidévéjimo (kasmetiniy ir neeiliniy
; B  lygis ir pan.) i apziury, statybos
il el ]  tyrinéjimy ir vizualinés
apziaros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

(O8]

4.1. sienos Sienos mirinés, neSiltintos. Pastato sieny
(fasadinés) fiziné  buklé patenkinama. [trikimy | 1. Gyvenamojo namo
neuzfiksuota. VirSutiné sienos zona po | apziuros aktas Nr.
nesandariai uzskardinimais intensyvial | 130314, 2013-03-14,
veikiama drégmes, susidarantys | vykdytojas: G. Anskis. 2.
nutekéjimai ardo konstrukcijas. Daugiabucio namo
vizualiné apzitra 2013 m.
birzelio ménesi.
Vykdytojas: Vilius
Bobinas (UAB AF-
Consult).

(O8]

4.2. pamatai ir Pamatai tinkuoti, neSiltinti. Pastato pamaty
nuogrindos ir nuogrindos bukle patenkinama.
[trakimy nepastebéta, apdailinis tinkas
vietomis aptrupéje.  Rekomenduotinas
nuogrindos atstatymas.

Taip pat kaip punkte 4.1

FEN
[99]

[O%]

stogas Stogas plokscias, neSiltintas. Stogo bukle
patenkinama. Danga nusidévejusi. Krasty | Taip pat kaip punkte 4.1

apskardinimai netvarkingi. |




Eil. Nr. Vertinimo Bendras Issamus buklés aprasymas Ivertinimo pagrindai
objektas jvertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo (kasmetiniy ir neeiliniy
lygis ir pan.) apzilry, statybos
tyrinéjimy ir vizualinés
apziuros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
4.4. langai ir 3 Langy ir balkony dury btklé patenkinama. |
balkony durys Dalis langy yra mediniais rémais, dalis Daugiabucio namo
butuose ir kitose pakeista | plastikinius. | vizualiné apzitira 2013 m.
patalpose | birzelio ménes;.
| Vykdytojas: Vilius
| Bobinas (UAB AF-
j‘ Consult).
45 balkony ar 3 Balkony laikanciy konstrukcijy bukle }
lodzijy patenkinama. Stabilumo problemy néra. | Taip pat kaip punkte 4.4
laikanciosios Balkony aiksSteliy  plokstés  vietomis
konstrukcijos aptrupéje,
4.6. riisio perdanga 3 Riisio perdangos buklé patenkinama,
nesiltinta. [skilimy neuzfiksuota. Taip pat kaip punkte 4.1
4.7. langai ir lauko 2 Langy buklé bloga. Langai yra mediniais
durys laiptinése rémais,  jie  nesandaris,  mediniai | Taip pat kaip punkte 4.4
ir kitose deformuotais rémais, vyksta nuolating |
bendrojo nekontroliuojama lauko oro infiltracija.
naudojimo Likusieji pakeisti [ langus plastikiniais
patalpose rémais.
4.8. Sildymo 3 Sildyma sistema - vienvamzde, biklé |
inzinerinés patenkinama. Magistraliniy  vamzdyny | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos izoliacija susidévéjusi.  Nesubalansuota, |
individualios Silumos
apskaitos/reguliavimo  priemoniu  neéra.
Dalis Silumos mazgo elementy susidévéje.
4.9. karSto vandens 3 Karsto vandens sistemos bukle
Inzinerings patenkinama. Magistraliniy  vamzdyny | Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos izoliacija patenkinama, armatira rasyje
sandari.
4.10 vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos biiklé patenkinama.
Inzinerinés Magistraliniai vamzdyny armatlira | Taip pat kaip punkte 4.1
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi.
Bitinas atskiry magistraliy elementu/ruozy |
keitimas.
4.11 nuoteky 3 Nuoteky  Salinimo  sistemos  bukle
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | Taip pat kaip punkte 4.1
inzinerinés vamzdyny risyje elementai  uzake, |
| sistemos sutrinij¢. Bitinas atskiry magistraliy ;
elementy rasyje keitimas. |
4.12. védinimo 3 Védinimo sistemos buklé patenkinama. |
Inzinerinés Natiiralios oro trauka patenkinama. 3 Taip pat kaip punkte 4.4
sistemos !
4.13 elektros 3 Elektros bendrosios inZinerinés sistemos |
bendrosios biiklé patenkinama. | Taip pat kaip punkte 4.1
Inzinerinés
sistemos
4.14. liftai (jei yra) néra -
4.15. kita néra - i

* [vertinimo skalé: 4 — geras: 3 — patenkinamas: 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybel arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).



5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj (2010-2012 metai)

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis | Pastabos
1 2 3 4 | 5
Skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos
S.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?*/metus 388.67
naudingumo sertifikato duomenis, 1§ viso
IS ju:
511 sildymui kWh/m¥metus | 342,67
5.1.2 karStam vandeniui ruosti kWh/m?*/metus 25

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didziausi $ilumos nuostoliai juos vardinant maz¢jimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius S$ilumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau zr. pastato energetinio
naudingumo sertifikata.

Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibreézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimas. Pagal
galiojancCius teisés aktus (STR 1.12.05:2002), pastato naudotojas igauna prievole (gyvendinti
privalomasias priemones, ]vardintas pastato energinio naudingumo sertifikate, kurios bus
pateikiamos 6 skyriuje.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemones pateikiamos pagal variantus.
4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. | Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai
Nr. pavadinimas rodikliai*

Investicijos priemonés
1gyvendinimui

Fasado sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)

tinkavimas struktiriniu tinku. Tinkas papildomai
armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo
koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K).

Kiekis - 1513.22 m?;

T

|
Fasady Siltinimas termoizoliacine medziaga ir

é

| Preliminari kaina - 53,58

|

l

6.1.1 | konstrukcijos defekty : o A . e P Eur/m?;
Bt b ¢ Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybés turi atitikti Investiciiu suma - 81078.33
. .. L. /€ S - L]
P . : STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Siluminé 4
nuogrindos o . ‘ L Eur
technika®, ugnial atsparumo, gaisrinés saugos, |
sutvarkyma.

iy ; atsparumo smigiams, kitus reikalavimus.
(Tinkuojamas fasadas) p ©

Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apSiltinimas. Apdailos darbai, susije su priemones
1gyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus beil gaisrinés saugos

Stogo Siltinimas, taip | reikalavimus atitinkancius statybos produktus.
pat ir naujos dangos | Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip

Kiekis - 368,85 m?;
Preliminari kaina - 65,16

9 i 2.
Gl Irengimas. Stogas 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 | ﬁ:ér::ml suma - 24034.27
sutapdintas. .Statiniy konstrukeijos. Stogai*, STR 2.05.01:2005 Fur JU § SRS

,Pastaty atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamuyjuy
namy gaisrinés saugos taisyklés™; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitais
reikalavimais.




Buty ir kity patalpy
langy keitimas |

Dalis langy keiciama naujas PVC profilio. Langy
Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
turi biti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio
storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm.

Kiekis - 63,26 m?;
Preliminari kaina - 144 .81

6.1.3 o T . - . Eur/m?;
| mazesnio §ilumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Investiciiu suma - 9160.68
pralaidumo langus Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 Eur Ju ’
,.Gyvenamieji pastatai*, STR 2.05.20:2006 ,.Langai
ir 15orinés 1¢jimo durys™, kitais teisés aktais.
Dalis balkono dury kei¢iama naujomis, PVC
profilio. Balkony dury $ilumos perdavimo
Bute 3 irsatalog koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biti ne didesné | Kiekis - 15.84 m?*;
Bl d:{ls kei?i{nas kaip 1.4. Dury staktos profilio storis turi biiti ne Preliminari kaina - 144.81
6.1.4 : maies!m'o Slumos © | mazesnis kaip 70 mm. Eur/m?;
‘ . Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvar Investicijy suma - 2293,79
pralaidumo langus IO . ‘ 4 4
= Siluminé technika®, STR 2.02.01:2004 Eur
»Gyvenamieji pastatai, STR 2.05.20:2006 ,,.Langai
ir 1Sorinés j¢jimo durys®, kitais teisés aktais.
Patalpy védinimo sistemos atstatymas, kanaly
T - N 1§valymas, i§vady remontas. (120 m.) Pagal STR Preliminari kaina - 2,03
Veédinimo sistemos o8 =
6.1.5 s 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro Eur/m?;
‘ kondicionavimas™, STR 2.02.01:2004 Investicijy suma - 2122.67
.Gyvenamieji pastatai”, kitus teisés aktus. Eur
Keiciami Sildymo sistemos vamzdynai (624 m).
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas (10
vnt) - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
15leidimo bei rutulinés sklendés. Prie radiatoriy (81
& . vnt) jrengiamas reguliavimo mazgas - iSankstinio S -
Sildymo sistemos ) peng S e Preliminari kaina - 18,54
nustatymo termostatinis ventilis su galva (81 vnt) N
6.1.6 | pertvarkymas ar . o e Eur/m?;
L (ribos 16-21 °C) bei radiatoriaus apvado L Dos A
keitimas .. . .. . Investicijy suma - 19386.35
susiaurinimas. Atliekami sistemos balansavimo Eur o
darbai. Vamzdynai neSildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,.Sildymas,
veédinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,
su Silumos izoliacija. Prieigu prie daugiabucio
. amo jéjimo d dzi o e 5
Laiptiniy ar kity lauko PATA0 (U0 TV, Sprelicaiaines ll}dl\llquhal‘ Kiekis - 10,12 m*:
L pagal statytojo poreik] ir pageidavima. Silumos LT 5
dury keitimas, . . . L Preliminari kaina - 269,93
S S perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 5
6.1.7 | iskaitant susijusius ; 5 Eur/m?;
; (W/(m2 -K). Vadovautis ,,Gyvenamyju pastaty - .
apdailos darbus, s s My 5 (P 012 Investicijy suma - 2731.69
(<o Tty remonty gaisrinés saugos taisyklés®™, STR 2.02.01:2004 Eur
: | ,Gyvenamieji pastatai, STR 2.03.01:2001
..Statiniai ir teritorijos. reikalavimai zmoniy su
negalia retkmeéms*™, kitais teisés aktais.
<. .. Kiekis - 160 kW;
& Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal 1ERIS 6.0 7
Silumos punkto - . . L. . . Preliminari kaina - 20,82
Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty irengimo
6.1.8 | pertvarkymas ar . . L. : P Eur/kW:
e taisykles", patvirtintas 2005-02-24 tkio ministro AR -
keitimas csalovsiin M. 4<80 Investicijy suma - 3331.2
paky ) Eur
6.2 Kitos priemonés




4.2 lentelé¢ (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Priemonés 1 Numatomi priemoniy techniniai-energiniai Investicijos priemonés
Nr. pavadinimas | rodikliai* jgyvendinimui
Fasado sieny (taip
pat ir cokolio) Fasady siltinimas termoizoliacine medziaga ir
Siltinimas, jskaitant tinkavimas struktiiriniu tinku. Tinkas papildomai L <1 5
. o . - T . Kiekis - 1513,22 m?;
sieny (cokolio) armuojamas iki antro auksto. Silumos perdavimo Lo o
T ! . L - Preliminari kaina - 53.58
611 konstrukeijos koeficientas ne didesnis kaip 0,20 (W/(m2 -K). Fur/m?-
o defekty pasalinima Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybeés turi atitikti Investiéi'u suma
ir nuogrindos STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Silumine 810%8 J ‘E‘ur
sutvarkyma. technika®™, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, | beed
(Tinkuojamas atsparumo smiigiams, kitus reikalavimus.
fasadas)
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas,
apSiltinimas. Apdailos darbai, susije su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy
konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta
tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos Ao s s
Gt s . ; o o N Kiekis - 368,85 m?;
Stogo S$iltinimas, reikalavimus atitinkancius statybos produktus. ST -
. . . & < ; : S s Preliminari kaina - 65,16
6.1 taip pat ir naujos Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip S
7 | dangos Irengimas. 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 Investiéi’ —
Stogas sutapdintas. ..Statiniy konstrukeijos. Stogai™, STR 2.05.01:2005 . i
. DS - o 2403427 Eur
Pastaty atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjuy
namy gaisrinés saugos taisyklés™; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitais
reikalavimais.
Dalis langy kei¢iama naujas PVC profilio. Langy }
Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verte | . . . 5
L TS et L. L ) . ' Kiekis - 63,26 m?;
Buty ir kity patalpy turi bati ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio ST
- . . S L . Preliminari kaina - 144,81
613 langy keitimas | storis turl biiti ne mazesnis kaip 70 mm. Eur/m?-
1.0 ae P . c . C y
mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Investiciiu suma - 91 60.68
pralaidumo langus Siluminé technika®™, STR 2.02.01:2004 Eur Ju s ’
,»Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,.Langai
ir 1Soringés jéjimo durys®, kitais teisés aktais.
Dalis balkono dury kei¢iama naujomis, PVC
profilio. Balkony dury $ilumos perdavimo
Buty ir kity patalpy koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi bati ne didesné | Kiekis - 15,84 m?;
balkony dury kaip 1,4. Dury staktos profilio storis turi biti ne Preliminari kaina - 144,81
6.1.4 | keitimas | mazesnio mazesnis kaip 70 mm. Eur/m?;
Silumos pralaidumo Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,.Pastaty atitvary Investicijy suma - 2293,79
langus Silumineé technika®, STR 2.02.01:2004 Eur
»Gyvenamieji pastatai®, STR 2.05.20:2006 ,,Langai
ir 1Sorinés 1éjimo durys™, kitais teisés aktais.
Balkony ar lodzijy ;
istiklinimas, jskaitant s i ; i 3 |
: Balkony jstiklinimas, visy apsauginiy aptvary R .
esamos balkony ar ot s oy Kiekis - 127,72 m?;
o o pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas, T
lodzijy konstrukcijos | : . . . . Preliminari kaina - 174,64
N apdailos darbai, susij¢ su priemonés N
6.1.5 | sustiprinima ir (ar) Eur/m?;

naujos istiklinimo
konstrukcijos
Irengima pagal viena
projekta

1gyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis
,.Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés™,
kitais teises aktais.

Investicijy suma -
22305,02 Eur




Sildymo ir karito
vandens sistemy

pertvarkymas ar

keitimas

Kei¢iami Sildymo (624 m) be1 karSto (480 m)
vandens sistemy vamzdynai. Sildymo sistemos

stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas (10

vnt) - automatiniai srauto ribotuvai. vandens
isleidimo bei rutulinés sklendés. Visi radiatoriai
keiCiami naujais (81 vnt), prie jy jrengiamas
reguliavimo mazgas - iSankstinio nustatymo

termostatinis ventilis su galva (81 vnt) (ribos 16-21

°C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimas.
Atliekami sistemos balansavimo darbai. Karsto

vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai
balansiniai ventiliai (10 vnt) 1§ anksto nustatytos

temperattros palaikymui. Ranksluosciy

dziovintuvai kei¢iami naujais (20 vnt.). Vamzdynai

nesildomose patalpose izoliuojami. Pagal teises
akty reikalavimus bei geraja praktika.

Preliminari kaina - 29.83
Eur/m?;

[nvesticijy suma -
31191.74 Eur

Dalikliy sistemos
irengimas

Irengiama individuali Silumos apskaita butuose (81

vnt.). Pagal STR 2.09.02:2005 ,.Sildymas,

védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty

reikalavimus bei geraja praktika.

Preliminari kaina - 4,34
Eur/m?;

Investiciju suma - 4538,12
Eur

Védinimo sistemos
atstatymas

Patalpu vedinimo sistemos atstatymas, kanaly

1Svalymas, 1Svady remontas. (120 m.) Pagal STR

2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004
.Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

Preliminari kaina - 2.03
Eur/m?;

Investicijy suma - 2122.67
Eur

Silumos punkto
pertvarkymas ar
keitimas

Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal
"Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
taisykles", patvirtintas 2005-02-24 tkio ministro

Isakymu Nr. 4-80

Kiekis - 160 kW:
Preliminari kaina - 20,82
Eur/kW;

Investicijy suma - 3331,2

| Eur

Laiptiniy ar kity
lauko dury keitimas,
Iskaitant susijusius
apdailos darbus,
1¢jimo laipty
remonta

Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis,

su Silumos izoliacija. Prieigy prie daugiabucio
namo 1¢jimo dury, sprendziamas individualiai,
pagal statytojo poreik] ir pageidavima. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1.6
(W/(m2 -K). Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty
gaisrinés saugos taisyklés™, STR 2.02.01:2004
..Gyvenamieji pastatai*, STR 2.03.01:2001
Statinial ir teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
negalia retkméms®, kitais teisés aktais.

Kiekis - 10,12 m?;
Preliminari kaina - 269,93
Eur/m?;

Investicijy suma - 2731,69
Eur

Kitos priemonés

Lietaus nuoteky
sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato lietaus nuoteky sistemos
atnaujinimas/keitimas (72 m.). Pagal STR

2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés

aktus.

Preliminari kaina - 0,87
Eur/m?;

Investicijy suma - 909,72
Eur

o
)

Buitiniy nuoteky
sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato buitiniy nuoteky sistemos

atnaujinimas/keitimas ( magistralinio vamzdyno
ilgis 80 m.). Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.

Lauko inzineriniai tinklai.”, STR 2.02.01:2004
.Gyvenamieji pastatai”, kitus teisés aktus.

Preliminari kaina - 2,17
Eur/m?;
Investicijy suma - 2269,06

Eur

to
(U%]

Salto vandens
sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato Salto vandens tiekimo sistemos

atnaujinimas/keitimas (magistralinis vamzdynas 96

m.). Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos.

Lauko inzineriniai tinklai., STR 2.02.01:2004

Preliminari kaina - 4,34
Eur/m?;

Investicijy suma - 4538,12
Eur




.Gyvenamieji pastatal”, kitus teiseés aktus.

Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas

; _ (120 m.). Numatomi darbai nuo namo jvado iki Preliminari kaina - 2.9
Elektros instaliacijos : i o S
6.2.4 st R b s paskirstymo skydiniy j butus. Pagal STR Eur/m?;
! 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés | Investicijy suma - 3032.39
aktus. Eur

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
irangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
isakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733)

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentele
, - Kiekis ?
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. = ;
Esama padétis PaketasI |  Paketas Il
1 2 3 4 5 1 6
71 Pastgto energinio naudingumo Klase E C ‘ C
klasé |
Skaiciuojamosios namo $iluminés
7.2 energijos sanaudos patalpy kWh/m2/metus 342,67 137,45 ‘ 137,45

Sildymui ‘

Skai¢iuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumaz¢jimas,* |
7.3. palyginti su esama padétimi procentais - 60% f 60%
(skai¢iuojamosiomis sanaudomis |
iki projekto jgyvendinimo)

Skaiciuojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,
7.4. palyginti su esama padétimi kWh/m2/metus - 205,22
(skai¢iuojamosiomis sanaudomis
iki projekto jgyvendinimo)

205.22

Skai¢iuojamoji sutaupytos
7.5. Siluminés energijos verté pagal Eur/m2/metus = 16,29
esamos padéties kaing**

Skai¢iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal
esamos padéties kaing visam
namui

7.6. tukst. Eur/metus - 17,04 17.04

[imetamo SESD (CO2 . ) kiekio

7.4 o
sumazejimas

tony/metus - 50,00 50.00

Rengiant investicin] plana naudojama Silumos kaina pateikta "Kauno energija". t.y. 25.14 ct/kWh (be PVM) (arba 7.94 ct/kWh su
PVM).

* Siluminés energijos sanaudy sumaz¢jimas apskai¢iuojamas pagal formulg (S.=Sp) @ Se x 100. kur Se — esamos skaiiuojamosios
Silumings energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje. Sp — planuojamos Siluminés energijos sanaudos. nurodytos
lentelés 7.2 punkto 3 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting meting Silumos kaing konkredioje vietovéje ir Siluminés energijos
sanaudy sumazéjimo rodikli. nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m*/metus).

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jel numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas. duomenys pateikiami pagal variantus.




6 lentelé

Preliminari kaina

[ paketas II paketas i
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Eur/m2 Eur/m?
15 ¥i68, (naudinog'o i vise; kst (naudin(;)'o
tokst. Eur £0 Eur £
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
31 Energijos efektyvuma didinancios
' priemoneés:

8.1.1 Veédinimo sistemos atstatymas 2,12267 2,03 2,12267 2,03
Buty ir kity patalpy balkony dury

8.1.2 keitimas | mazesnio $ilumos 2,29379 2;19 2,29379 2,19
pralaidumo langus

8.1.3 Dalikliy sistemos jrengimas 0,00000 0,00 453812 4,34

314 Sll.ll.lTlOS punkto pertvarkymas ar 333120 3.19 333120 319
keitimas
Buty ir kity patalpy langy keitimas j

8.1.5 mazesnio §ilumos pralaidumo 9,16068 8.76 9.16068 8,76
langus
Laiptiniy ar kity lauko dury

816 kentupas. 1sl_<altan?. susijusius 273169 561 273169 2,61
apdailos darbus, j¢jimo laipty
remonta
Balkony ar lodzijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar lodzijy

817 konstrukcijos sustiprinima ir (ar) 0.00000 0.00 72 30502 2133

naujos istiklinimo ’ ‘
konstrukeijos jrengima pagal vieng
projekta |

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
8.1.8 (cokolio) konstrukcijos defekty 81,07833 77.54 81.07833 77.54
paSalinima ir nuogrindos
sutvarkyma. (Tinkuojamas fasadas)

Stogo Siltinimas, taip pat ir

8.1.9 naujos dangos irengimas. Stogas 24.03427 22,99 24,03427 22,99
sutapdintas.
Sildymo sistemos pertvarkymas ar nognc x|

8.1.10 e 19,38635 18.54 0.00000 0,00
keitimas ‘

g.111 | Sudymo ir karite vandens sistemy 0,00000 0,00 31,19174 29.83
pertvarkymas ar keitimas

IS viso: | 144,13898 137.85 182,78751 174,81

8.2. Kitos priemonés:

g3, | %o vandenssistemos 0,00000 0.00 4,53812 4,34
keitimas/atnaujinimas

Buitiniu nuoteky sistemos

822 - 4 0.00000 0.00 2.26906 2.17
keitimas/atnaujinimas
go3 | listausnusteky sistemos 0,00000 0,00 0,90972 | 0.87
Keitimas/atnaujinimas |
: e !
g24 | Elektros instaliacijos 0.00000 0.00 3.03239 | 2.90
atnaujinimas/keitimas
I3 viso: 0.00000 0.00 10,74929 10.28
Galutiné suma: | 144.13898 137.85 | 19353680 | 185.09

donyte
mo skyrial

Audroné G
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9. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentele
Eil. i ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, tukst. J Santykiné kaina, Eur/m” .
Nr. Eur
I paketas I paketas | I paketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
|
| 9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 144.13898 | 193,53680 137,85 185.09
9.1.1. |18 jy: _ o
/ 2 ’)
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 144.15898 | 182,78751 137,85 174,81 i
didinan¢ioms priemonéms
‘1 9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
| projekto jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo Projekto 7.20695 9.67684 6.89 9,25
vadovas)
9.3. | Statybos techniné priezitira 2.88278 3,87074 2,76 3,70
9.4. |Projekto administravimas 417528 417528 3,99 3,99
’ Galutiné suma: | 158,40399 | 211,25966 151,49 202.04

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jel Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones
grupuojamos pagal etapus.

8 lellte%é
LN, | (modermizavime) pemoniy i tapg Gei | DU pradzia | Darby pabaiga Pastabos
projektas igyvendinamas etapais) pavadinimas (metai, menuo) St HicHiug) l
1 2 3 4 5

10.1 | Sieny su cokoliu 3iltinimas (tinkas) 2013.10 2016.07
10.2 | Stogo Siltinimas sutapdintas 2013.10 2016.07
10.3 | Langy keitimas 2013.10 2016.07
10.4 | Balkony dury keitimas 2013.10 2016.07
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2013.10 2016.07
10.6 | Sildymo sistema 2013.10 2016.07

10.7 | Lauko dury keitimas 2013.10 2016.07 |

10.8 | Silumos punkto keitimas 2013.10 2016.07 ‘

Pagal Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziliros taisykliy 6 p., projekto

igyvendinimo terminas — 24 ménesiai nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo

igyvendinti projekta priémimo dienos iki statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos. Sis terminas
gali buti vieng kartg pratestas vieniems metams Projekto administratoriaus ir finansuotojo sutarimu,
pranesus apie tai Programa administruojanciai vieSajai jstaigai Bisto energijos taupymo agentirai.



11. Projekto finansavimo planas

9 lentelé
Planuojamos l1éSos Planuojamos 1éSos
E}:' Lésy Saltiniai (I paketas) : (B pelmies) ~  FPasialas
suma, tukst. Eur pmcegtme suma, tukst. Eur procel.ltme
dalis dalis
1 2 3 4 5
Planuojami léSy Saltiniai
11.1. |projekto igyvendinimo
laikotarpiu
1111 Eg‘;‘i;ﬂas dinansuotojo 144,13898 91% 193.53680 92%
Kitos (Valstybés paramos
1¢Sos, kurios skiriamos
11.1.2.|Projekto parengimo, jo 1426501 9% 17,72286 8%
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
1Slaidas)
158,40399 100% 211,25966 100 %
IS ju valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles**:
Projekto parengimo i§laidy = Ilaidos ;
1.1L.2.1. bsatam 7,20695 100% 9.67684 100% |kompensuojamos
p valstybés 100%.
statybos techninés ISlaidos
11.2.2.|priezitros islaidy 2,88278 100% 3.87074 100% |kompensuojamos
kompensavimas valstybés 100%.
. |Projekto administravimo IStaidos .
11.2.3. N PR 4,17528 100% 4,17528 100% |[kompensuojamos
) valstybes 100%.
statybos rangos darby 0
islaidy, tenkan¢iy energinj 15 /°ﬂp.ar?ma .
11.2.4.|efektyvuma didinandioms 21,62085 15,00% 27.41813 15,00% [*=781% AEPAREH
priemoném.s, ?diegimuix
kompensavimas
25% parama
13 Klimato kaitos spec. 36.03475 25.00% 45 69688 25.00% exierguz} taupantiy
programos parama priemoniy
1diegimui
Valstybés parama i§ viso: 71,92060 45% 90,83786 3%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** ] valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturin¢ioms Seimoms Ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 1,77 Eur/m*/mén., antram paketui 1,87
Eur/m?*/mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabufiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaso ir (ar) kity imoky didziausios ménesinés jmokos
nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 20 mety. antram paketui cty. Sis terminas
patikslinamas kreditavimo sutartyje.

Audrone Gudo
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11.5. Preliminarus léSy paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).
10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

i Preliminari |
i meénesine ;
] imoka, |
‘ 2/mé
Buto ar kity Patalpy 4 Eur/m_./men_
: 2 . , - (kreditas -
patalpy numeris naudingasis | Bendra Investicijy suma, i3t
s : . - . . 20-1a1 mety, |
Eil. Nr. ar kitas plotas ar | investicijy atémus valstybés N
. . . . . S, mokejimas -
indentifikavimo bendrasis suma, Eur parama* .
pozymis plotas, m? bidu
mokama
18tisus
metus)
1 2 3 4 5 6
11.5.1 Butas Nr. | 78,57 11898.48 6496.18 0.46
11.5.2 Butas Nr. 2 47.94 746938 4078.,03 0.47
11.53 Butas Nr. 3 78.63 11369,91 6207.60 0,44
11.54 Butas Nr. 4 48,09 8251,32 4504.95 0,52 |
11.5.5 Butas Nr. 5 78,32 11325,08 6183,12 0,44 ;
11.5.6 Butas Nr. 6 47.79 7447.,69 40066.19 0,47
11.5.7 Butas Nr. 7 78.92 11411.,84 6230.49 0.44 |
11.5.8 Butas Nr. 8 48,32 6987,08 3814,72 0.44 |
11.5.9 Butas Nr. 9 47,66 7428.89 4055.93 0,47
11.5.10 Butas Nr. 10 29,04 4199,19 2292,62 0.44
11.5.11 Butas Nr. 11 57.77 9933.43 542333 0,52
11.5.12 Butas Nr. 12 47,77 6907,55 377130 0.44
11.5:13 Butas Nr. 13 29,13 5031,83 274721 0,52
11.5.14 Butas Nr. 14 57.9 8909,59 4864.35 0,47
11.5.15 Butas Nr. 15 47,72 6900,32 3767.35 0,44
11.5.16 Butas Nr. 16 29,29 423534 2312,36 0,44
11.5.17 Butas Nr. 17 57.92 9194.86 5020.,09 0,48
11.5.18 Butas Nr. 18 478 6911.,89 3773.66 0.44 |
11.5.19 Butas Nr. 19 29,37 424691 2318.67 0.44
11.5.20 Butas Nr. 20 57.7 8343.,43 455524 0.44
10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
—{[ Preliminari |
ménesine ;
Buto ar kity Patalpy %mokaA .
; : : . Eur/m2/mén.
patalpy numeris naudingasis Bendra Investicijy suma, (kreditas - 20-
Eil. Nr. ar Kitas plotas ar investicijy atémus valstybeés 5 . -
. o 3 £ g 1al mety,
indentifikavimo bendrasis suma, Eur parama ol ~
pozymis plotas, m?* anuiteto buidu, |
mokama
1Stisus metus)
1 2 3 4 5 6
11.5.1 Butas Nr. 1 78,57 15416.53 8787.70 0,62
1152 Butas Nr. 2 47.94 10064,57 5736,99 0.66
11.53 Butas Nr. 3 78.63 14889,71 8487.,40 0.60
11.54 Butas Nr. 4 48,09 10850,90 618521 0.71 |




1155

Butas Nr. 5 78.32 14835.83 8456.69 0.60

11.5.6 Butas Nr. 6 47,79 | 10038.50 5722,12 0.66
11.5.7 Butas Nr. 7 78,92 | 14940.12 8516.14 0,60
11.5.8 Butas Nr. 8 48,32 8398.84 4787.49 0,55
| 1159 Butas Nr. 9 47,66 10015.90 5709.24 0,66
11.5.10 Butas Nr. 10 29,04 6870.89 3916.53 0,75
11.5.11 Butas Nr. 11 =N 12815.83 7305,25 0,70
11.5.12 Butas Nr. 12 47,77 8303.24 4733,00 0,55
11.5.13 Butas Nr. 13 29,13 7706.16 4392,65 0,84
11.5.14 Butas Nr. 14 57.9 11795,79 672381 0,64
11.5.15 Butas Nr. 15 47,72 9489.09 5408.95 0.63
11.5.16 Butas Nr. 16 29,29 6914.34 3941.30 0,75
11.5.17 Butas Nr. 17 57,92 12081.65 6886.75 0.66
11.5.18 Butas Nr. 18 478 9502.99 5416.88 0.63
11.5.19 Butas Nr. 19 29,37 5105,01 2909.95 0,55
11.5.20 Butas Nr. 20 57,7 11223,73 6397.76 0.61

*Neiskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos jstatyma.

12. Investiciju ekonominio naudingumo ivertinimas

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendrajg investiciju
suma (bendrasis), metai

Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas 1§ bendruju
investicijy sumos atémus valstybés parama, metai

[ paketas

8.5

5,1

[ II paketas

11.4

7.1

Faktinés ir norminés Silumos sanaudos

Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sgnaudos Sildymui, MWh 176,15 169.14 158.90 197.2
Dienolaipsniai 3114 3408.1 3165.9 3789

Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo

sutaupymy pateiktas zemiau esanciuose grafikuose.

1r




| paketas
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