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IVADAS: Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno rajono savivaldybés administracija.

Tai yra investicijy plano, atlikto pagal 2013.06.03 sutartj ,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®,
kurios registracijos numeris Nr. S-745, korekcija.

Rengiamas investicijy planas atitinka bendrajj plana ar kitiems teritorijy planavimo dokumentams.
Investicijy plano rengimo vadovas — Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0062, adresas: Lvovo g. 25,
09320 Vilnius, tel. 8-652-44529, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

reng¢jas — Tomas Staskevicius, atestato Nr. 0062, adresas: Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, tel. 8-652-
44529, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com.

Atkreiptinas démesys, kad investicijy plane skai¢iavimy rezultatai gali skirtis nuo realiy dél $iy
priezasciy:

* atnaujinimo priemoniy jgyvendinimo kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis
investicijy plano atlikimo metu rinkoje vyraujanciomis kainomis, todél gali skirtis
nuo faktiniy darby atlikimo kainos;

e energijos iStekliy kainos gali kisti, priklausomai nuo valstybés, savivaldybés politikos
ar kity faktoriy;

* investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminariis ir jokiais biidais ne baigtiniai. Sie
kiekiai turi baiti tikslinami bei papildomi projekto atlikimo metu.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas): Miirinis;

2.2. auksty skaicius: 2;

2.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra): 1966:
2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0424-0179, 2013 Birzelio 25d.; -

2.5. uzstatytas plotas ( m®): 381;

2.6. namui priskirto zemés sklypo plotas (mz): 3496 ;

2.7. atkuriamoji namo vert¢, tikst. Lt (V] Registry centro duomenimis): -.

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis. vnt. Pastabos |
J
1 2 \ 3 | 4 \ 5 |
3.1 bendrieji rodikliai |
3.1.1. buty skaiéius vnt. 14 Pagal NTR israsus
3.1 buty naudingasis plotas m? 549.32 Pagal NTR iSraSus
A a namo negyvenamosios paskirties patalpy Pagal NTR iSrasus ‘
3.1.3. T e vnt. 0
skaicius* |
= namo negyvenamosios paskirties patalpy 2 Pagal NTR i8rasus
3.1.4. i : : m 0.00
| bendrasis (naudingasis) plotas |
| 315 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ | 54932 Pagal NTR i3rasus
| 3.2, sienos (mirinés)
. 391 fasadinviq'si_em; plotas (aEé:mus langy ir kt. angy m? 589.78 '
| plota), iskaitant angokras¢ius |
3.2.2. | fasadiniy sieny §ilumos perdavimo koeficientas | WK 1.27 Pagal STR 2.01.09:2012
323 cokolio plotas m’ 222.00
3.2.4. cokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 1.6 ]\ Pagal STR 2.01.09:2012
3.3, stogas (Slaitinis)
3.3.1. stogo dangos plotas | m’ 466.00 |
3.3.2. stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 0.85 : Pagal STR 2.01.09:2012
3.4. | langaiir lauko durys j
3.4.1. | butyir kity patalpy langy skaicius, i$ jy: vnt. | 44 \[ |
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3401 | skalgus langy, pakeisty | mazesnio §ilumos - j 39
pralaidumo langus
34.2 buty ir kity patalpy langy plotas, is jy: m’ 116.00
3421 plota§ langy, pakeisty | maZesnio Silumos m? 107.88
pralaidumo langus
343 skalcmvs 'butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) i 5
dury, i ju: |
3431 skalgms dury, p.akexstul 1 mazesnio Silumos — 5 |
pralaidumo duris |
344 pvl(')tz?s buty ir kity patalpy balkony (lodZiju) dury, m? 530
18 ju:
3441 plota.s dury, pa%(elstq I mazesnio Silumos m? 530
pralaidumo duris
345 sl_(a'lcl}ls bendrojo qfu}doymo patalpy (laiptiniy, Gt 3
rusiy ir kt.) langy, i§ ju:
skaicius langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
345.1 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, vnt. 1
riisiy ir kt.)
3.4.6. plotas bendro.{o_naudoymo patalpy (laiptiniy, risiy m? 740
ir kt.) langy, i3 jy:
plotas langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
34.6.1 pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy. m’ 3.00
riisiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 5
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ 12.60
4 lauko dury, pakeisty i mazesnio $ilumos 2
) ! 2 2
3484 pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas = 620
3.5. risys
3.5.1 riisio perdangos plotas m’ [ 265.00 |
3.5.2 rusio perdangos $ilumos perdavimo koeficientas W/m'K | 0,71 | Pagal STR 2.01.09:2012 |

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biklés ivertinimas

2 lentelé
[ Eil. Nr. Vertinimo Bendras ISsamus biiklés aprasymas Ivertinimo pagrindai ]
objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos. nusidévéjimo lygis ir (kasmetiniy ir neeiliniy j
pan.) apzilry, statybos tyrinéjimy
ir vizualinés apzitiros akty
datos. registracijos numeriai.
vykdytojai)
4.1 sienos (fasadinés) | 2 Sienos - plyty miiro, nesiltintos. Vizualinés apziliros
aktas:Vilius Bobinas. UAB
L AF-Consult, 2013 birzelis..
[ 42 pamatai ir 3 Pamatai miriniai, tinkuoti, nesiltinti, nuogrinda | Taip pat. kaip punkte 4.1.
nuogrindos iSsikraipiusi. Tinkas aptrupéjes.
43 stogas 2 Stogas - $laitinis, danga - Siferio. Nesiltintas. | Taip pat. kaip punkte 4.1. ‘
|
4.4. langai ir balkony 2 Dalis langy yra mediniais rémais, dalis pakeista | Taip pat, kaip punkte 4.1.
durys butuose ir 1 plastikinius. ‘
kitose patalpose |
4.5. balkony ar lodzijy | 3 Balkony aiksteliy plokstés vietomis aptrupéje, | Taip pat. kaip punkte 4.1. !
laikanciosios | ‘
| konstrukcijos i |
| 46. riisio perdanga 3 Riisio perdangos biklé patenkinama, nesiltinta. | Taip pat, kaip punkte 4.1. |
| |
| - |
[ 47 langai ir lauko 2 Laiptiniy ir risio langai seni, mediniais rémais. | Taip pat. kaip punkte 4.1. i
durys laiptinése ir Laiptinés ir rasio durys - senos, medinés. ‘
kitose bendrojo ‘
naudojimo |
patalpose
4.8. | sildymo 2 Sildymo sistema - vienvamzde. Magistraliniy | Taip pat. kaip punkte 4.1.
Inzinerinés vamzdyny izoliacija rlsyje susidévéjusi.
| sistemos Balansavimo  bei  individualaus  §ilumos

| reguliavimo armatiiros néra.

Puslapis 3



4.9. karSto vandens ‘ | Buitinis karstas vanduo ruoiamas Silumos Taip pat. kaip punkte 4.1.

(95

Inzinerinés mage. Magistraliniy  vamzdyny izoliacija |
sistemos susidévéjusi. Sistema nesubalansuota. | |
| 4.10. vandentiekio 3 Dalis Salto vandentiekio sistemos elementy | Taip pat. kaip punkte 4.1. ?
| inzinerinés susidéveje. ! ‘
| sistemos |
| 4.11. nuoteky Salinimo 3 Dalis  buitiniy nuoteky sistemos elementy | Taip pat. kaip punkte 4.1. |
| inzinerinés susidévéje. Lietaus nuoteky sistema - iSoriné, |
] sistemos dalis elementy susidévéje. |
4.12. védinimo 3 Oras i§ patalpy Salinamas natiraliai, i§ WC, | Taip pat, kaip punkte 4.1.
inzinerinés vonios ir virtuves patalpy.
sistemos
4.13. elektros 3 Dalis elektros sistemos elementy susidévéje. Taip pat, kaip punkte 4.1.
bendrosios
inzinerinés
sistemos
4.14. liftai (jei yra) néra -
4.15. kita néra -

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas
Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padéti (2010-2013 metai)

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
rengimo tvarkos apraso 18 punktu.

3 lentelé

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis | Pastabos

1 2 3 4 | 5
| e . . o | Pagal

Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos sanaudos encraini

5.4.1; patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo kWh/m¥metus 310,340 nauiicinalgmo
ertifik. i | ——

sertifikato duomenis | sevtifieata

5.1.2. Namo energinio naudingumo klasé Klase E 1 Tas pats

\
Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy KWh/metus 91740 ’
i

’ 5.1.3. sxld}{mul pagal gnkste_snuyq 3-jy mety iki projekto EWhin et 167.01
rengimo mety vidurkj
514 5: 1.3 px.mkt“: nuro%ytq Sildymo sezony vidutinis dienalaipsnis 322743 |
dienolaipsniy skai¢ius }
515 Siluminés energijos sanaudos patalpy 3ildymui vienam KWhidienolatpsniui | 28.43 J i

dienolaipsniui

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
teigti, kad didZiausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato sienas,
langus, ilginius Silumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau prasome zifiréti pastato energetinio
naudingumo sertifikata.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Investicijy plane pateikiami du atnaujinimo priemoniy paketai.
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4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas )

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai

irengimg) ir (ar)
perdangos po
védinama §laitinio
stogo pastoge
Siltinimas

sertifikuotus bei gaisrinés saugos
reikalavimus atitinkanéius statybos
produktus. Silumos perdavimo -
koeficientas ne didesnis kaip 0.16
(W/(m2 -K). Vadovautis STR
2.05.02:2008 ,.Statiniy konstrukcijos.
Stogai*, STR 2.05.01:2005 ,Pastaty
atitvary Silumin¢ technika®, | Gaisrinés
saugos pagrindiniai reikalavimai®;
.Gyvenamyju namy gaisrinés saugos

- perdangos $iltinimas,
18815 Lt.

Eil Pri . Atitvaros ‘
\]1 ) ne'nsgn.es Trumpas priemonés apra§ymas, Silumos |
R | EREEITas nurodant konstrukciniy sprendimy Investicijos priemonés perdavimo | Darby kiekis
| principus, techninés jrangos igyvendinimui koeficientas, | (m2. m. vnt.)
charakteristikas ir pan. U |
| wimaK)* |
6.1. Energijos efektyvuma didinan¢ios priemonés
Sildymo sistema atnaujinama. Keitiama
visi sistemos vamzdynai. Prie esamy
radiatoriy jrengiami dvieigiai voZtuvai S
: U trengs Pt L vamzdynai, 437 m., 68
(vienvamzdei sistemai) su Investicijy suma - 82948 Li/m.
termostatiniais ventiliais bei Lt, tame skaiciuje: B o -
e - = ; automatiniai balansiniai
radiatoriaus apvado susiaurinimu. - vamzdynai, 29716 Lt, e
s A Lo ol voztuvai su
Vamzdynai nesildomose patalpose - automatiniai balansiniai feFTOSRRIAS
izoliuojami akmens vatos kevalais su voztuvai su p
& . . Do o o S elementais, 16 kompl.,
Sildymo ir kar§to aliuminio folijos danga. Stovy apatiose | termostatiniais 800 Lt/kompl
vandens sistemy irengiami automatiniai balansiniai elementais, 12800 Lt, v xompl.,
6.1.1 e et == g i - rutulinés sklendés, 64
pertvarkymas ar voZtuval su termostatiniais elementais, - rutulinés sklendés,
e i " " i vnt., 169 Lt/vnt.,
keitimas rutulinés sklendés stovy uzdarymui ir 10816 Lt, L o
e e s i s —_ termostatiniai ventiliai su
iSleidimui. - termostatiniai ventiliai .
& - . o radiatoriaus apvado
Silumos mazgas kei¢iamas nauju, su radiatoriaus apvado -
e Py ” e g susiaurinimu, 46 kompl.,
moduliniu, $ildymui ir kar$to vandens susiaurinimu, 13616 Lt.
L - 296 Lt/kompl.,
ruoSimui. - Silumos mazgas, 16000 -
e 5 s P IETN = Silumos mazgas, 1
Medziagos, darbai ir jrenginiai turi Lt, kompl.. 16000 Lt/kompl
atitikti Lietuvos Respublikoje Pt P
galiojan¢iy norminiy dokumenty
reikalavimus
T Patalpy védinimo sistemos Investicijy suma - 4998 .
Ventiliacijos ir e patalpy védinimo
e sutvarkymas, kanaly Lt, tame skaiCiuje: s ‘
rekuperacijos iy . s sistemos sutvarkymas,
= mechaninis/biocheminis i§valymas. - patalpy védinimo
sistemy - P G e b ! kanaly
6.1.2 Medziagos, darbali ir jrenginiai turi sistemos sutvarkymas, - e .
pertvarkymas, ey o - mechaninis/biocheminis
o atitikti Lietuvos Respublikoje kanaly . e
keitimas ar s i e o i§valymas, 14 but., 357
. ; galiojan¢iy norminiy dokumenty mechaninis/biocheminis
irengimas . : % R Lt/but.,
reikalavimus. iSvalymas, 4998 Lt,
Atlickamas i$oriniy pastato sieny,
angokraciy bei cokolio Siltinimas
iSorine tinkuojama sudétine
termoizoliacing sistema (ITSTS).
Fasado sieny (taip Defekty salinimas. Silumos perdavimo
pat ir cokolio) koeficientas ne didesnis kaip 0,20
Siltinimas, jskaitant (W/(m2 -K). Atnaujinama nuogrinda. P yon . . —
. f S SEE e e Investicijy suma - 243534 sienos ir angokrasciai,
sieny (cokolio) Cokolis siltinamas iki ~1 m. po Zeme. Iy . o
- . . ; " . Lt, tame skaiCiuje: 589,78 kv.m., 300
5 konstrukcijos ITSTS jrengimas bei savybés turi . . _— "
6.1.3 S vl ... - sicnos ir angokrasciai, <=0.,20 Lt/kv.m.,
defekty pasalinima atitikti STR 2.01.10:2007 , ISorinés 5 . .
ir nuogrindos tinkuojamos sudétinés 176934 L, eoleolis, 222 ke.m., 300
< e 05 RUCE! . - cokolis, 66600 Lt, Ltkv.m.,
sutvarkyma termoizoliacinés sistemos®, )
(tinkuojamas ugniaatsparumo, gaisrinés saugos,
fasadas) atsparumo smugiams, Kitus
reikalavimus. Sieny (cokoliy)
izoliuojancios savybes turi atitikti STR
2.05.01:2005 . Pastaty atitvary Siluminé
technika®, kitus teis¢s aktus.
Esama Slaitinio stogo danga kei¢iama
nauja lakstine danga. Perdanga |
ncsildomoje pastogéje apsiltinama, |
padarant paragjimus. Lietaus vandens |
‘ nuvedimo nuo stogo sistemos | i
{ Stogo Siltinimas, sutvarkymas. Zaibosaugos sistemos |
| taip pat ir naujos atstatymas. Apdailos darbai, susij¢ su |
i dangos ar naujo priemonés jgyvendinimo baigtiniais |
| Slaitinio stogo darbais. Investicijy suma - 130655 |
| . = . g e p o | | stogo danga, 466 kv.m.,
‘ | Irengimas (iSskyrus Stogy konstrukcijoms leidziama Lt, tame skaiCiuje: | I 740“ Lt/kv.m
6.1.4 | patalpy pastogéje naudoti tik nustatyta tvarka - stogo danga, 111840 Lt, | <=0,16 | = ey

perdangos Siltinimas, 265
kv.m., 71 Ltkv.m.,
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taisykles™; STR 2.02.01:2004
..Gyvenamieji pastatai®, kitais
reikalavimais.

Buty ir kity patalpy
langy keitimas j

Langai ir balkony durys kei¢iami
naujais, PVC profilio. Langy $ilumos
perdavimo koeficiento U (W/(m2-K))
verté turi buti ne didesné kaip 1.4.
Staktos profilio storis turi bati ne

Investicijy suma -
7299.16 Lt, tame
skaiiuje:

buty langai, 8.12 kv.m.,
583 Lt/kv.m..

i
|
|
|
|
f

1
| 615 ol mazesnis kaip 70 mm. : <=1.40 .
[ S sil p - buty langai, 4733.96 Lt, | bendry patalpy langai, 4.4
. MAZESio SIUMOS |y, 4o vautis STR 2.05.01:2005 , Pastaty uty langal, 4733, 96 Lt, | cndry patalpy lang
pralaidumo langus . . - - bendry patalpy langai, kv.m., 583 Lt/kv.m.,
\ 2 atitvary Siluminé technika“, STR 2565 Lt .
‘ 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*. o
‘ STR 2.05.20:2006 .,Langai ir iSorinés |
f 1¢jimo durys®, kitais teisés aktais.
| Laiptiniy lauko e -
| phniy - Laiptiniy bei rsio dury pakeitimas
; dury ir tambiro i S .
. naujomis, metalinémis, su §ilumos
| dury keitimas, .
i jskaitant susijusius zplineija.
| ; dailos darbus Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty Investicijy suma - 79232 durvs 6.4 ki, 1938
| 6.16 ape . i gaisrinés saugos taisykles*, STR Lt, tame skaiCiuje: <=1,60 i S
i&jimo laipty 2 & yries ’ Lt/kv.m.,
remonta i 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, - durys, 79232 Lt,
e STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir
ge'aaliyr‘nq teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
1saiy negalia reikméms™, kitais teisés aktais.
poreikiams
6.2 Kitos priemonés
4.2 lentele (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Atitvaros |
E"I' P TiEmones Trumpas priemoneés apra§ymas, Silumos
{ Nr. pavadinimas nurodant konstrukciniy sprendimy Investicijos priemonés erdavimo Darby kiekis
Ly sp ! 05 P p 4
[ rincipus, techninés jrangos 1gyvendinimui koeficientas m2, m. vnt.)
P p rang gy
charakteristikas ir pan. .U
| (W/m2K) *
6.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés
Salinami visi §ildymo sistemos [
elementai. Jrengiama nauja |
dvivamzdé $ildymo sistema su
stovais. [rengiami nauji plieniniai
radiatoriai, prie jy - i$ankstinio radiatorial, 46 vnt.. 68
nustatymo dvieigiai voztuvai su - /nt.,
ymo dvieiglai ve ; Investicijy suma - 134602 I‘I/.‘ Nt . .
termostatinial ventiliai, kurie e dvieigiai voztuvai su
ramykliskai apriboti 16-23 oC ribose Lt tame skaiiuje: termostatais, 46 kompl
%’amzd nai nesildomose patalpose | radwtoriai, 3128 L, 160 Lvkom .l )
Samzaynal pataiposs - dvieigiai voztuvai su Pl
izoliuojami akmens vatos izoliacija, g stovy vamzdynai, 237 m.,
adengta aliuminio folija. Stovy femostatals, JS6 L, 68 L/m
padengta P Ja. HIoVE - stovy vamzdynai, 16116 e s i
apacioje jrengiami automatiniai i magistraliniai vamzdynai |
balansiniai voZtuvai su slégio T - . su izoliacija, 200 kompl..
erkry¢io reguliavimu bei ?umlinémis - magistraliniai vamzdynai 68 Lto/nljlc ! o !
sildysioiir larsto Sklendémis :Io uzdarymui ir si izplianija, Liob0'Lt, automalihiai balansiniai ‘
611 vandens sistemy dens il .d'vu T r}; - automatiniai balansiniai fo3tuvaL 16 k 1800 i
1 T vandens iSleidimui. [rengiama voztuvai, 12800 Lt, - voztuvai, ompl.,
o dalikliné Silumos apskaitos sistema su L . Lt/kompl., 1
kettimas (2) nuotoliniu duomeny nuskaitymu =mulinéssldendts; 10816 rutulinés sklendés, 64 i
i : A Lt, | - '
\' Karsto vandens sistemoje dalis T | vnt., 169 Lt/vnt., |
vamzdyny kei¢iami naujais -~dalikline/Siluios dalikliné Silumos 1
Nesildomose patalpose izol'iuoiame spskaitos sistems, 22667 apskaitos sistema, 46 ‘
P - Lt | sit: : 1
| akmens vatos izoliacija, padengta ? dalikl., 497 Lv/dalikl., |
i [ L . ~ i - Silumos mazgas, 16000 | - |
| | aliuminio folija. Stovy apacioje Lt = ; Silumos mazgas, |
| jrengiami ? ; < ., 16 kompl.. |
! lgillulrgnos mazgas kei¢iamas nauju - kedrko vandens sitemos t::;}gl\ '1nd22(s) “Izt/mosp ;
! S ; - o /a sitemos
. ._.g S VJ . | vamzdynai, 31920 Lt. 3 n = |
moduliniu, Sildymui ir karsto vandens | vamzdynai, 336 m., 95 ‘
ruoSimui. Lt/m., |
Medziagos. darbai ir jrenginiai turi ‘ ?
j ‘ atitikti Lietuvos Respublikoje c i ‘
| ’ galiojan¢iy norminiy dokumenty | !
1 | reikalavimus i |
f .y oo 3 5 ge e . . .. - oyt 1
} ‘ Ventiliacijos ir Patalpy védinimo sistemos [ Investicijy suma - 66398 patalpy védinimo i
| rekuperacijos sistemy sutvarkymas, kanaly t, tame skaiciuje: | sistemos sutvarkymas.
j | rekuperacij 1| sutvarkymas, kanaly Lt, tame skaiciuj . ko
| pertvarkymas, mechaninis/biocheminis i§valymas. - patalpy védinimo kanaly
6.1.2 keitimas ar jrengimas [rengiama decentralizuota védinimo sistemos sutvarkymas. - mechaninis/biocheminis

(kanaly
pravalymas+rekuperac
ija)

sistema su rekuperacija. Kiekvienam
butui numatoma po du sieninius

|

minirekuperatorius su valdymu. J

kanaly
mechaninis/biocheminis
iSvalymas, 4998 Lt,

ivalymas, 14 but., 357

| Lt/but.,

| minirekuperatoriai, 28

Puslapis 6



| Pagal STR 2.09.02:2005 . Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®,
STR 2.02.01:2004 .,Gyvenamieji
pastatai*, kitus tcises aktus.

|

- minirekuperatoriai.
61600 Lt,

vnt., 2200 Lt/vnt..

Fasado sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)

Atliekamas iSoriniy pastato sieny.
angokras¢iy bei cokolio Siltinimas
iSorine tinkuojama sudétine
termoizoliaciné sistema (ITSTS).
Defekty salinimas. Silumos
perdavimo koeficientas ne didesnis
kaip 0,20 (W/(m2 -K). Atnaujinama
nuogrinda. Cokolis $iltinamas iki ~1
m. po zeme.

Investicijy suma - 243534
Lt, tame skaiCiuje:

slenos ir angokra$ciai.
589.78 kv.m.. 300

6.1.3 konstrukcijos defekty | ITSTS jrengimas bei savybeés turi - sienos ir angokrasciai, | <=0,20 Lt/kv.m.,
pasalinimg ir atitikti STR 2.01.10:2007 . ISorinés 176934 Lt, cokolis, 222 kv.m., 300
nuogrindos tinkuojamos sudétinés - cokolis, 66600 Lt, Lt/kv.m.,
sutvarkyma termoizoliacings sistemos™,
(tinkuojamas fasadas) | ugniaatsparumo, gaisrinés saugos,
atsparumo smiigiams, kitus
reikalavimus. Sieny (cokoliy)
izoliuojancios savybés turi atitikti
STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary |
Siluminé technika®, kitus teisés aktus.
Esama $laitinio stogo danga kei¢iama
nauja lakstine danga. Perdanga i
nesildomoje pastogeje apsiltinama, 5
padarant paraéjimus. Lietaus
vandens nuvedimo nuo stogo
sistemos sutvarkymas. Zaibosaugos
Stogo Siltinimas, taip sistemos atsAtatymgs.‘Apdallqs 'darbal,
. ’ susij¢ su priemones jgyvendinimo
pat ir naujos dangos A .
S = baigtiniais darbais.
ar naujo Slaitinio = = s i
A 1 Stogy konstrukcijoms leidziama . —
stogo Irengimas S Investicijy suma - 130653
o o naudoti tik nustatyta tvarka Edgegdl stogo danga, 466 kv.m.,
(i8skyrus patalpy ; RjCaighge Lt, tame skaiciuje: = L
i . scrtifikuotus bei gaisrinés saugos ' 240 Lt/kv.m.,
6.1.4 pastogéje jrengima) : . . g = - stogo danga, 111840 Lt, <=0,16 e .
: reikalavimus atitinkancius statybos & i P | perdangos Siltinimas, 265
Ir (ar) & . - perdangos Siltinimas,
produktus. Silumos perdavimo - kv.m., 71 Lt/kv.m.,
perdangos po 5 : sy 18815 Lt,
veditania Saitinle koeficientas ne didesnis kaip 0,16
ctoon ast(.we (W/(m2 -K). Vadovautis STR |
i ;nirfm e 2.05.02:2008 , Statiniy konstrukcijos.
Stogai®, STR 2.05.01:2005 ,Pastaty
atitvary Siluminé technika®,
,.Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy
gaisrinés saugos taisyklés“; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®,
kitais reikalavimais.
Langai ir balkony durys kei¢iami
naujais, PVC profilio. Langy Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m2-K))
verté turi biti ne didesn¢ kaip 1,4. -
Py . . i t -72 .
Buty ir kity patalpy Staktos profilio storis turi biiti nc Eltvfzi::]:k?:cl?l?e7 B8 buty langai, 8,12 kv.m.,
= langy keitimas j mazesnis kaip 70 mm. ’ e - 583 Lt/kv.m.,
6.1.5 C o . = = - buty langai, 4733,96 Lt. <=1,40 :
mazesnio Silumos Vadovautis STR 2.05.01:2003 2 - bendry patalpy langai,
- . o - - bendry patalpy langai. -
pralaidumo langus .-Pastaty atitvary Siluminé technika®, 25650 Lt 4.4 kv.m., 583 Lt/kv.m.,
STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji TR
pastatai, STR 2.05.20:2006 ,.Langai
ir iSorinés jéjimo durys®, kitais teisés
aktais. |
Laiptiniy bei rasio dury pakeitimas !
Laiptiniy lauko dury naujomis, metalinémis, su Silumos |
ir tambiro dury izoliacija. ‘
kelt.l,més’ ;skanfmt ngqu?utls ,,Gyver.mmq__jl{‘pastatq Investicijy suma - 79232 5
susijusius apdailos gaisrinés saugos taisyklés™, STR G _ durys, 6,4 kv.m., 1238 i
6.1.6 . o g Lt, tame skaiciuje: <=1,60 | -
darbus, jéjimo laipty | 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, o 5 Lt/kv.m., !
; g o - durys, 79232 Lt.
remontg ir STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir -
| pritaikyma nejgaliyjy | teritorijos. reikalavimai Zmoniy su
poreikiams negalia reikmeéms®, kitais teisés
aktais. |
| |
6.2 Kitos priemonés ‘
Pamaty drenazo sistemos pastato ‘
, perimetru jrengimas. Pagal STR ‘
Patgety dignade 2.07.01:2003 , Vandentiekis ir o o | o ‘
sistemos - ) Investicijy suma - 21890 drenazo jrengimas. 110
6.2.1 nuoteky Salintuvas. Pastato o - £ |

atnaujinimas/jrengima
s

inzinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.”, STR
2.02.01:2004 .,Gyvenamieji

Lt

m., 199 Lt/m..
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| pastatai®, kitus teiscs aktus. | |

Pastato buitiniy nuoteky sistemos ‘
magistraliy risyje keitimas. Pagal
STR 2.07.01:2003 ,.Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato
inzinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai., STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai’, Kitus teisés aktus.

Buitiniy nuoteky
sistemos

|
| s P
i keitimas/atnaujinimas
|

vamzdynai, 56 m.. 133
| Lm.,

622 Investicijy suma - 7448 Lt | -

Pastato Salto vandens tiekimo
sistemos magistraliy rasyje keitimas.
Pagal STR 2.07.01:2003

|

!

|

|

[

|

|
Salto vandens Sy - | ‘ - .
. Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. ‘ vamzdynai, 36 m., 93

|

|

623 sistemos

o R Investicijy suma - 5320 Lt -
. . Pastato inZinerines sistemos. Lauko Ju Lt/m.,
keitimas/atnaujinimas

inzineriniai tinklai.*, STR
2.02.01:2004 ., Gyvenamicji

| - . ..
| pastatai*, kitus teisés aktus.

Pastaba: 4.1 ir 4.2 lentelése pateikiami atnaujinimo darby bei medziagy kiekiai yra preliminards ir
jokiais budais ne baigtiniai. Sie kiekiai turi biti tikslinami bei pildomi projektavimo metu.

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé

Kiekis

Eil. Nr. Rodikliai Mato vat. Esama Planuojama: Planuojama:
padétis paketas I paketas II
1 2 3 4 5 6

PROJEKTO RODIKLIAI

7.1. Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C C

SkaiCiuojamosios §iluminés energijos
sanaudos patalpy $ildymui,

1§ jy pagal energija taupancias
priemones:

kWh/m2/metus 310.340 141.580 141.580

S

Skaiciuojamyjy $iluminés energijos
sanaudy sumazejimas,* palyginti su
7.3 esama padétimi (skaiiuojamosiomis procentais - 54.38% 54.38%
sanaudomis iki projekto
| lgyvendinimo)

Skaiciuojamyjy $iluminés energijos
sanaudy sumaZzéjimass Pal)’gimi Su €sama
7.4. padétimi (skai¢iuojamosiomis kWh/m2/metus = 168.76 168.76
| sanaudomis iki projekto
igyvendinimo)

Skai¢iuojamoji sutaupytos Siluminés
7.5. energijos verté pagal esamos padéties | Lt/m2/metus = 46.24 46.24
kaina

SkaiCiuojamoji sutaupytos Siluminés
7.6. energijos verte pagal esamos padéties | titkst. Lt/metus - 25.40 25.40
kaina visam namui

v & 7 ; x =
[Smetamo SESD (CO2 , ) kiekio - B 216 ‘ 1 6

7.7. . 2 ‘
sumazgejimas ‘

Pastaba: esamos buklés energinis naudingumas bei $ilumos sanaudos nustatomas, atlikus energinio
naudingumo sertifikavima, atlickama prie§ daugiabucio namo atnaujinimo modernizavimo
priemoniy jgyvendinima. Pazymétina, kad skai¢iuojamosios (sertifikato) ilumos energijos
sanaudos yra gerokai didesnés uz faktines $ilumos energijos sanaudas.

Puslapis 8



8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6 lentelé |

Preliminari kaina

Ei [ paketas II paketas
il. . . .
N Priemonés pavadinimas . L/m2 . Lt
o dingojo VIS0, (naudingojo
takst, Lt | (MAUAINgOj0 | 8]
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemonés: ‘
. . % ‘ v 5w v ‘
811 Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio $ilumos pralaidumo 7299160 13.29 729916 | 13.29
langus |
Laiptiniy lauko dury ir tambdro dury keitimas, jskaitant
8.1.2 | susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remonta ir pritaikyma 7.923200 14.42 7,92320 14,42
nejgaliyjy poreikiams
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny
8.1.3 | (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima ir nuogrindos 243.534000 443.34 | 243.53400 443,34
sutvarkyma (tinkuojamas fasadas) |
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio
8.1.4 | stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje irengima) ir (ar) 130.655000 237.85 | 130.65500 237.85
perdangos po védinama §laitinio stogo pastoge §iltinimas
815 .Ventl_hacgos ir rekuperacijos sistemy pen_\_/arkymas, keitimas ar 0.000000 0.00 | 66.59800 | 12124
irengimas (kanaly pravalymas+rekuperacija)
816 ‘Ventlhlxacgos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar 4.998000 9.10 0.00000 0.00
Irengimas
8.1.7 | Sildymo ir karto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas (2) 0.000000 0.00 | 134.60200 245.03
8.1.8 | Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 82.948000 151,00 0.00000 0,00
I$viso: | 477.35736 869.00 | 590.61136 1075.17
8.2. | Kitos priemonés:
8.2.1 | Pamaty drenazo sistemos atnaujinimas/jrengimas 0.00000 0.00 | 21.89000 39.85
8.2.2 | Salto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas 0.00000 0,00 5.32000 9.68
8.2.3 | Buitiniy nuoteky sistemos keitimas/atnaujinimas 0.00000 0.00 7.44800 13.56
I§ viso: 0.00000 0,00 | 34.65800 63.09
Galutiné suma: 477.35736 869.00 | 625.26936 1138.26
9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné¢ kaina
7 lentelé
- [ |
E;:' ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, tiikst. Lt Santykiné kaina, Lt/m2 |
[ paketas I1 paketas [ paketas L paketas :
L 2 L3 4 46
9.1. Statybos darbai, i§ viso: | 47735736 625.26936 869.00 | 1138.26
I ju: T
9.1.1 869.00 | 1075.17 |

statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms

|

47735736 | 590.61136
|
|

1

-
7 )

(donyte //é/

o (ol

rone G : ;

A_uk(i ig\-\‘cndimn} S Puslapis 9
ProjeKiu Specialm




—_—

| Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir

9.2. | projekto jgyvendinimo prieZzitra, kuria vykdo Projekto ‘ 38.18859 50.02155 69.52 ; 91.06 |
i | vadovas) |
\ 9.3. | Statybos techniné priezilira 9.54715 12.50539 17.38 | 22.77
94, | Projekto administravimas | 5.58329 5.58329 \ 10,16 | 10.16
} Galutiné suma: i 530.67638 693.37958 ; 966.06 1262.25
Pastaba:

Projekto parengimo kaina — 8% nuo statybos darby kainos.

Statybos techninés prieZitiros kaina — 2% nuo statybos darby kainos.

. .« . . 2 - . v . -
Projekto administravimas — 0,35 Lt/m~/mén. + PVM. LéSos numatomos 24 ménesiams.

10. Projekto igyvendinimo planas

8 lentelé
o -Algyvepdx'namq namo atnaujinimo (modemlzawmo)' Barky pradifia Darby palisiga ‘
Eil. Nr. priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) A R Pastabos |
g (metai, ménuo) (metai, ménuo) |
pavadinimas }
1 2 3 4 5 ]
Sildymo ir kar§ dens si rk
101 ildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar 2013.09 2015.08
keitimas (2)
102 ]\(/efn_txllacuo_s ir rgkuperacuos sistemy pertvarkymas, B 2013.09 2015.08 :
eitimas ar jrengimas (kanaly pravalymas-+rekuperacija) j
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, "
103 1sk~axt.ar}t sieny (cokgho) konstmkcxjos_defektq 2013.09 2015.08
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas
fasadas)
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo |
Slaitinio stogo jrengimas (i§skyrus patalpy pastogéje
10.4 irengima) ir (ar) 2013.09 2015.08
perdangos po védinama §laitinio stogo pastoge
Siltinimas
105 Butq.xr kity patalpy langy keitimas | maZesnio §ilumos 2013.09 2015.08
pralaidumo langus
Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, |
10.6 iskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty 2013.09 2015.08
remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
10.7 Pamaty drenazo sistemos atnaujinimas/jrengimas 2013.09 2015.08 ‘
10.8 Buitiniy nuoteky sistemos keitimas/atnaujinimas 2013.09 2015.08 |
10.9 Salto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas 2013.09 2015.08 J‘

Pastaba: projekto jgyvendinimo plane pateiktos darby pradZios ir pabaigos datos yra orientacinés ir

be abejo gali kisti.

11. Projekto finansavimo planas

9 lentelé
Planuojamos 1éSos « Planuojamos 1éSos
| Eil. Nr. Leésy saltiniai (a pak[elas) | (II paketas) Pastabas
suma, tikst. ‘ procentiné | suma, tikst. | procentiné
Lt ; dalis Lt dalis
|1 2 3 4 5 6 5 |
111 Planuojami lésy Saltiniai projekto ! }
. | lgyvendinimo laikotarpiu ‘ ‘ 1

Audro

Projekit 18

Avend .
'Speciallm

né Gudonyté
inino sky
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Buty ir kity patalpy savininky

11.1.1 o 0.00 | 0% 0.00 | 0%
nuosavos lésos \ | ;
itas ar kitos skolintos | | | |
11.1.2 ggzi‘stj;;ri;“]‘é"gz:“’l”‘m 47735736 | 90% | 625.26936 |  90% |
i | 1 |
Valstybés paramos 1&Sos, kurios 1 !
skiriamos apmokant projekto | |
11.1.3. arengimo, jo administravimo ir 53.31902 10% | 68.11022 10%
! P : |
{ statybos techninés prieZitiros |
t islaidas |
11.1.4, | Kitos(ES paramos, savivaldybés ar 0.00 0% 0.00 0%
kito paramos tiekéjo 1éSos)
530.67638 100% 693.37958 100%
Valstybés paramos 1&Sos, kurios bus ‘
11.2 skiriamos kompensuojant patirtas ;
iSlaidas, igyvendinus projekta, i$ ju: |
11.2.1. E;ﬁ;ifsgj;‘;gs‘m" iSlaidy 38.18839 100% | 50,02155 100% 100% parama ;
1122, ifgsgjsf;l;‘;‘es priezitiros iSlaidy | g 547, 100% | 12.50539 100% | 100% parama
1123 i;%g;tfszsi“;‘;ls"av‘m‘) Hlaidy 5.58329 100% | 5.58329 100% | 100% parama 1
statybos rangos darby i$laidy, llx'cs):;pensuqyama
e L. o
11.2.4.1. gﬁgﬁ:&?jgfﬁ‘gxﬁtm’”ma 71.60360 15% 88.59170 15% investicijy energija
kompensavimas tat'lpanmf)ms
priemonéms
kompensuojama
25%
investicijy energija |
statybos rangos darby islaidy, ;g:::g::: i ;
1124, | Eokantiy encrginj efektyvuny 119.33934 25% 147.65284 25% skai¢iuojamosios |
didinancioms priemonéms, Gl \
K . pastato silumos
ompensavimas - |
energijos sanaudos |
sumazinamos ne i
maziau kaip 40 |
proc.
Valstybés parama i viso: 24426197 46% 304.35477 44%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.
** [ valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturin¢ioms $eimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms $eimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

I'1.3. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis yra 5,01 Lt/m’ */mén. (I paketui) ir 5.30
Lt/m /mén. (I paketui). Sis dydis apskai¢iuojamas pagal skaiciuojamasias (sertifikato) Silumos
sanaudas Sildymui prie§ pastato atnaujinima bei prognozuojamg Silumos sanaudy Sildymui
sumazéjimg (54,38% — I paketui ir 54,38% — II paketui).
Faktiné vidutiné aritmetiné ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy
bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui, pagal 10.1 ir 10.2 lenteliy duomenis, yra 2.89

Lt/m2/mén. (I paketui) bei 3

.93 Lt/m2/mén. (II paketui).

Skai¢iavime naudojama Silumos kaina — 27,40 ct/kWh.

I'1.4. Preliminarus kredito grazinimo laikotarpis pirmam ir antram paketams — po 20 metuy.

Puslapis 11



21 sidegsnyg

- sy Y8811 9CUSELLY | ThiIvsT 8€°9L90€¢ 96°CELY T Tr6STs wers osIAS] g
€0°¢ 1$°861 80°9€96¢ S9°E6LSE ¢6°L0099 8T 16S¢ 991179 P9 8¢ 1IN seing] PICTI
98°C LEG6II TL8cE S ecsie 6°1766¢ 00°0 6°1266¢ Ly 9¢C "IN seingj CIeTl
00°¢ 91°88 8CC6V9C L6°S68€1 LOEYE6T 89°TrI11 6£°0078C 9¢°6¢ €T 1IN Seingg AN
88°C 0t oL €8°098¢C [€91€p1 8L°0V€9C 00°0 8L°0¥S9C 19°LC CC N sengg 1°ST1
88°C 06°0L 10°L0€1T 1TV8LTI CL'C69€T 00°0 SLC69ET 19T [ "IN seing 01'¢11
06C 9°8p S6°CI9pI] LS 69LS LLTVT91 00°0 LLT1YT91 SL9I 0¢ "IN seing 6'C11
06°¢C 9°0¢ P8 11CSI [1°LT16 19°€0691 00°0 19760691 SYLI 81 "IN sving] 8C1T1
€8¢ 89°¢81 06°008S¢ PS08YEE 99°CC1T9 00°0 99°CC1T9 €1°¢9 91 "IN seing LS
€8T 6£981 CLE109¢ €C°809¢¢ YL 6S€T9 00°0 YL 6S€79 8€°¢9 [T 1IN seingg 9°¢C11
€8T 18191 96976V S1°91L6C 9¢°€CISe 00°0 9¢°¢CI¢e 9L°LS 8 IN seing] Sl
98°C 6€901 9¢°€LOIE EIvs8Iol 0¢°8LECE 00°0 0S°8LECE PI°LE L IN seng] el
L8'C Y6701 00°€€60€ 00°19¢81 4 Y4449 00°0 [A N Y444 6°C¢ ¢ NN seing €Cll
L8'C 88796 9T€116C S6°LIVLI LOTOECE 00°0 LOC6ECE 8L€EE PN seIng] Sl
L8C LL 68 $$°9L69T C6'S8191 L1100€ 00°0 CLT100E LT1E C "IN seingg 1'ST1

Il 0l 6 8 L 9 < v € 4 [
(smow OSIA §] lorenprarpug Hloapuagy
snsygl ewRoWw B u skzod
,‘.H_E:\‘NE\E i npnq 98:.:5 ) . siey ‘bwieied ssejord siseapuaq c-__,\,9__~,_:_o~=_._
soquise .,_‘?Ac.vcxoz; ZNE_.@%FU_ o o ! mo@.bm:; snwe n m_mo_a m_ww_.v_ NIV

seuisougw 1e1-0C - Sellpany) LIS ONpaIy ‘ewuns hlonsoAuf sty ‘ewuns hlonsoaur erpuag siseduipneu e suownu hdpered

LIRUIWI[D ] “uguysie| S “ndren a2 om
‘eyow quisoudw Pered B f

LIZUIWI [ ]

(1 seposjed hruowond owrurnewye oyeysed) 9[o1ud] 0]

sweyururaes hdpered hypy a1 hyng oweu orgnqerSnep sewkjsinysed hgay snueurwiol] ¢ [ |




¢ sidesng

] 809 | esLsic | 9ce9zsty | 18vzoese 8S6LEE6Y 96°€££99 wsvoLey | ceers | (0814 §]
e | €osT | osesee. | essoor 9TTShT8 8T 166L 86°09 1L w9 | sguNseng
T 99191 89°L789) 061162 $50002S 00°0011 SS009LY wiw | 9 aNseng
- oy 9zzel LV90SSE P8 PH0TT 89V 16€ 89S PIP09ES 9567 €7 "IN suIng]
- LOh peTI 80°665T€ bT9570¢ ShTT09¢ 007001 ShTeols 19°L¢ 2T AN seIng
B I S8°101 98°€LS6T 0r°S9€81 97°S29zE 00°00b1 97°'STC8e 19°9¢ 17 IN suing]
Py 8°pL 6L'LYI1T ObIIbEL £9°9TLET 00°00t1 £9PZE61 sLol 07 INSENg |
v £8°9L 89°c5€CT 65°7S8€ 1 LE€LIShT 00°001 121102 ShLI g1 IN suIng]
pLE orErT OPHEROL 98 P06EY £6'6058L 00°0011 $6°6011L £1'59 91 IN sEIng]
N P LEWPT 9598901 £6° 1900 €0°€6L8L 00°00¥1 £0°€6EDL 8€°59 [ aNseng
- e €LL1T 1S°200€9 0765265 81°910L 007001 81°09L59 9L°LS g "IN sIng]
I Y, 59 61°60TCh 18°7979¢ 8111898 00°001 1P IVTh pILE L "IN seing]
- e TRt £6°'8L601 L8E6VST S9°TEbSH 00°00F OTE0IY 76's€ ¢ AN sEIng]
- 96°¢ 16°€€1 16°0288€ LO'SHINT £€°6005h 00°001 ££°6098¢ gree | poansung
- 00°) SISl $8'6879¢ LO°€95TT 10°L910b 00°00b1 10°L9LS€ Fan ¢ IN suing e
mw 0l 6 8 L 9 ¢ p g 2 _
B (snjows OSIA §] torfenprarpuy loapuag] o N
m.:m.zm_ QHCNV_OH.H- N_.: m::\ANOn_
g | ot | s |y |
LIRUIWI 1 ] _E-.ﬁw_moﬁ.:ww_ﬁ.%n_vc: pums oupary | e Afonsoau| stey ‘ewns h{1onsoAUr BIPUSE siseduipneu 1 suownu hdjeyed .
.sv_o:.; ocwmo.:o:_ hdpeeq tupy seomg
LIBUIWI[D1 ]

(11 smoded hruowoud ownurmeuye ojeysed) 9[IUd[ 70|



Pastabos:
Individualioji investicijy dalis — tai investicijos decentralizuotos védinimo sistemos su rekuperacijg
irengimui, buty langy ir balkony dury keitimui, buty balkony stiklinimui (zitr. 12.1 ir 12.2 lenteles).
Sios investicijos — tik toms patalpoms, kuriose 3ie darbai atliekami. Like investicijos dalinamos

visoms patalpoms, proporcingai konkrecios patalpos plotui visy patalpy bendrame plote.

Jei preliminarus ménesinés jmokos tarifas (Lt/m*/mén.), tenkantis konkre¢iam butui, virsija
didZiausios (leistinos) imokos tarifo dydi, tvirtinant investiciju plana turi biiti gautas to buto
savininko rasytinis sutikimas.

12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

11 lentelée

. Rodiklio reik§meé
Eil.nr. Rodikliai Mato vnt. Pastabos
[ paketas II paketas
1 2 3 4 5 5

12.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

12.1.1. pagal suvesting kaing metais 21.6 282

12.1.2. atémus valstybés parama metais 11.7 158

12.2. Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas

12.2.1. pagal suming kaina metais 19.4 24.0

12.2.2, atémus valstybés paramag metais 95 11.7

Investicijy ekonominis naudingumo grafinis atvaizdavimas pateiktas Zemiau esanciuose grafikuose.

Pateikiamy skai¢iy matavimo vienetas — k Wh/m> naudingojo ploto.

PrieS modernizacijg (sunormintas 3

| paketas

m Sildymas |1 Investicijy ismokéjimas

Sildymo sezony vidurkis)

= Sutaupymas

Puslapis 14




PrieS modernizacijg (sunormintas 3

Sildymas

Il paketas

I'Investicijy iSmokéjimas

Sildymo sezony vidurkis)

Modernizavus

— Sutaupymas

Pastaba: ekonominis naudingumas vertintas pagal faktines (ne sertifikato) sunormintas $ilumos
sanaudas Sildymui prie§ pastato atnaujinima (300,17 kW/m*/metus), prognozuojamas pastato
Silumos  sgnaudas S$ildymui po atnaujinimo (136,94 kWh/m*/metus 1 paketui ir 136,94
kWh/m?*/metus 11 paketui; prognozuojamas sanaudy sumazéjimas — 54,38% I paketui ir 54,38% II

paketui) bei centralizuotai Sildomy patalpy plota,

Silumos kaina — 27,40 ct/kWh.

Individualas darbai pagal butus

kuris lygus 358,8 m?. Skaitiavime naudojama

12.1 lentelé. I paketas

Patalpos lf a‘tvglpos Patalpos
- eiiamy
Patalpos Patalpos keiciamy balkono
. balkono e Pastabos
numeris plotas langy plotas, i istiklinimo
m2 ™ plotas. m2
plotas, m2
2 31,27 0.00 0.00 0.00
4 33,78 0.00 0.00 0.00
5 35,92 0.00 0.00 0,00
7 37.14 0.00 0.00 0.00
8 57.76 0.00 0.00 0,00
11 65.38 0.00 0.00 0.00
16 65.13 0,00 0.00 0.00
18 17.45 0.00 0,00 0.00
20 16.75 0.00 0.00 0.00
21 24.61 0.00 0.00 0.00
22 27.61 0.00 0.00 0.00
23 29.36 1.96 0,00 0.00
26 41,72 0.00 0.00 0.00
28 65.44 6.16 0.00 0.00
IS viso: 549.32 8.12 0.00 0,00
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12.2 lentelé. Il paketas

Patalpos
Pqtqlpos kei¢iamy Patalpos balkono
Patalpos Patalpos | Minirekuperatoriai kei¢iamy iy i )
” ) balkono istiklinimo plotas, Pastabos
numeris plotas su valdymu, vnt. langy plotas, 5
m2 dury plotas, m2
- m2

|
2 31.27 2 0.00 0.00 0.00 1
4 33.78 2 0,00 0,00 0,00 }
5 35.92 2 0,00 000 0.00 [

7 37.14 2 0.00 0.00 0.00

8 57.76 2 0.00 0.00 0.00
11 65.38 2 0.00 0.00 0.00 |
16 65.13 2 0.00 0.00 0.00 T}
18 17.45 2 0.00 0.00 0,00 ‘

20 16,75 2 0.00 0.00 0.00
21 24.61 2 0.00 0.00 0.00
22 27.61 2 0.00 0.00 0.00 a
23 29.36 2 1.96 0.00 0.00 ‘
26 41,72 2 0.00 0.00 0.00 1
28 65.44 2 6.16 0,00 0.00 @
5 viso: 54932 28 8.12 0.00 0.00 Q
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