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Viesasis aptarimas jvyko: 2015-04-16, 18:00 val.

Dalyvavo: Giedrius Sapka, UAB ,Stafas* direktorius, Saulius  Saliklis,
UAB Komunaliniy paslaugu centro eksploatacinio—techninio skyriaus vir§ininkas, Justina
Valiukaité, Kauno rajono savivaldybés Aplinkos skyriaus vyr. specialiste, Virginija Garsve,

UAB ,.Stafas* projekty vadove, buty savininkai.

DARBOTVARKE.

Daugiabu&io namo Vytauto g. 139, Garliavos m., techninio darbo projekto aptarimas.

SVARSTYTA.

Pritarti parengtam daugiabucio namo Vytauto g. 139, Garliavos m., techniniam darbo
projektui.

Vykstant vieSajam aptarimui buvo pristatytos daugiabutio namo Vytauto g. 139,
Garliavos m., techninio darbo projekto dalys.

VieSojo aptarimo metu, architektirinés dalies, buty savininkai uzdave klausyma del
namo sienu Siltinimo, ar bus iSsaugota esanti apiltinta namo sienos dalis. Kadangi 3 buto
savininkas apsiSiltings savo buto sieng be suderinto projekto, o investicinio projekto
priemonéje numatyta sienu Sltinimas visam daugiabuGiam namui, esamas ap§iltinimo
sluoksnis turi bliti numontuojamas buto savininko l1éSomis nes neatitinka Siluminés varZos,
kuri nustatyta patvirtintame investiciniame projekte. Taip pat sieny giltinimo priemongje,
numontavimo darbai, nenumatyti Sios priemones investicijose. Susirinkimo metu projekto
vadové paaiskino, kad i pastabas gyventojy ir uzsakovo buvo atsizvelgta ir techninio darbo
projekto architekturing, sildymo-védinimo, Zaibosaugos dalys pataisytos. Taciau gyventojai
perzitrejg SA ir SV dalis nurodeé, kad jame vis dar yra klaidu ir neatitikimy. | Sias pastabas
neatsizvelgta:

1. 9 butui sildymo sistema neperprojektuota.

2. Risyje kur kei¢iami nauji Jangai nenumatytos palanges.

3. Paaidkinti kodél néra galimybés ileisti i siena 3ildymo vamzdynus.



Taip pat architektiirinéje dalyje rastos tiek gramatinés klaidos tiek neatitikimai tarp
daliy. PavyzdZiui, SA dalies 1.4.2.2. punkte nenurodyta, kad bus nuardoma esama stogo
danga, o 2.5. punkte nurodoma kad bus nuardoma sena Stogo danga. Be to pastebeta, kad
1.4.2.3. punkte kartojasi tas pats sakinys net 3 kartus ., Pries langu gamyba, gaminiy kiekius
ir matmenis bitina patikslinti objekte®. Nors projektas taisomas jau 3 karta, bet klaidos vis
dar neistaisomas ir projekto vadoves issakyti pasisakymai, kad ji turi daug darbo, nera
pasiteisinimas, kodél projektas nera iki galo uzbaigtas. Buty savininkai dalyvave susirinkime,
suagituoti idrinkto namo atstovo Karolio Zemaitio, kurio mamai priklausancio buto lauko
sienos yra apsiltintos, kategoriskai atsisake pasiraSyti susirinkimo dalyviy sarase,
motyvuodami jog iki Sios dienos taisytas techninis darbo projektas turi neatitikimuy ir klaidy.

Susirinkimo metu buvo sutarta, kad bus pataisytos projekto dalys ir atsizvelgta i

uzsakovo ir gyventoju pastabas.

Nutarta:
1. Nepritarti parengtam techniniam darbo projektui.
2. Pataisyti techninio darbo projekto architektiiring dali, 3ildymo-vedinimo dalj.

3. Atsiysti el. paStu techninj darbo projekta su pataisymais.
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